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Resumo
O planejamento da operac¸a˜o energe´tica (POE) tem como objetivo determinar metas de
gerac¸a˜o para cada usina do sistema ele´trico a cada esta´gio (meˆs) do per´ıodo de planejamento
(anos) que minimizam o custo total de operac¸a˜o, atendendo a demanda e respeitando as res-
tric¸o˜es operativas das usinas. A Programac¸a˜o Dinaˆmica (PD) e´ a ferramenta mais utilizada
na resoluc¸a˜o do POE devido, entre outras coisas, a` sua capacidade de representar a natureza
estoca´stica das vazo˜es afluentes futuras. Entretanto, a PD e´ restrita pela “maldic¸a˜o da di-
mensionalidade”, pois o esforc¸o computacional cresce exponencialmente com o aumento do
nu´mero de usinas consideradas. Para poder utilizar a PD no POE de sistemas de grande porte,
como o brasileiro, com centenas de usinas, uma abordagem adotada baseia-se na agregac¸a˜o
do sistema hidrele´trico em reservato´rios equivalentes, reduzindo a dimensa˜o do sistema – qua-
tro reservato´rios equivalentes no caso do sistema brasileiro. Este trabalho visa elaborar uma
ana´lise comparativa detalhada de diversas pol´ıticas operativas para o POE baseadas em PD
com o objetivo de estimar o benef´ıcio do seu uso em sistemas equivalentes. Para melhor com-
parar as diferentes pol´ıticas sa˜o considerados somente sistemas formados por uma u´nica usina,
evitando-se assim o efeito das simplificac¸o˜es e limitac¸o˜es dos modelos equivalentes. Ale´m disso,
sa˜o comparadas diferentes modelagens para as distribuic¸o˜es de probabilidades das vazo˜es na
PD. Os desempenhos das diferentes pol´ıticas sa˜o avaliados por simulac¸a˜o no histo´rico de vazo˜es
e os resultados, considerando usinas hidrele´tricas localizadas em diferentes bacias do sistema
brasileiro, indicam que as diferenc¸as na˜o sa˜o expressivas.
Palavras-chave: Planejamento da operac¸a˜o energe´tica de me´dio prazo, programac¸a˜o dinaˆmica,
modelagem estoca´stica de vazo˜es, transformac¸a˜o de Box-Cox, cadeia de Markov.
ii
Abstract
The medium term hydrothermal scheduling problem aims to determine, for each stage
(month) of the planning period (years), the amount of generation at each hydro and ther-
mal plant that attends the load demand and minimizes the expected operation cost in the
planning period. Dynamic programming has been the most applied technique to solve the long
term hydrothermal scheduling problem because it adequately copes with the uncertainty of
inflows. Although efficient in the treatment of river inflows as random variables described by
probability distributions, the dynamic programming technique is limited by the so-called “curse
of dimensionality” since its computational burden increases exponentially with the number of
hydro plants. In order to overcome this difficulty, allowing the use of dynamic programming
in medium term hydrothermal scheduling, one common manipulation adopted is to represent
the hydro system by an aggregate model, as it is the case in the Brazilian power system. This
work evaluates the influence of inflow modeling in the performance of dynamic programming for
medium term hydrothermal scheduling. Different models have been progressively considered
in order to evaluate the benefits of increasing sophistication of inflow modelling. Features and
sensitivities of different models are discussed. Numerical results for hydrothermal test systems
composed by a single hydro plant located in several Brazilian rivers were obtained by simulation
and indicated that the differences among the policies are not significant.
Keywords: Medium term hydropower scheduling, dynamic programming, stochastic in-
flow modelling, Box-Cox transformation, Markov chain models.
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O Brasil possui um sistema interligado de gerac¸a˜o de eletricidade que utiliza predominan-
temente recursos h´ıdricos. Atualmente 80 % da gerac¸a˜o brasileira e´ hidrele´trica e somente 20%
e´ termele´trica, sendo aproximadamente 50% a ga´s natural.
O crescimento na participac¸a˜o do ga´s natural na matriz energe´tica nacional, que alcanc¸ou a
participac¸a˜o de 10, 3%, e´ um dos destaques entre os resultados apurados em 2008. Produtos da
cana de ac¸u´car (etanol, bagac¸o, caldo e melac¸o) para fins energe´ticos tambe´m ampliaram sua
fatia na matriz para 16, 4%, crescendo meio ponto percentual em relac¸a˜o a 2007. Com isso, a
cana-de-ac¸u´car consolidou a segunda posic¸a˜o entre as principais fontes de energia prima´ria no
Brasil, atra´s apenas do petro´leo e seus derivados.
Refletindo as condic¸o˜es hidrolo´gicas observadas no in´ıcio de 2008, que impuseram esquemas
operativos orientados a manter n´ıveis estrate´gicos de armazenamento nos reservato´rios do pa´ıs,
a energia hidra´ulica teve sua participac¸a˜o na matriz energe´tica reduzida em mais de um ponto
percentual. No acumulado do ano a participac¸a˜o dessa fonte caiu para 13, 8%. Por outro lado,
houve um aumento da gerac¸a˜o termele´trica (+37, 9%) (Balanc¸o Energe´tico Nacional 2009 -
Ano base 2008, 2009).
O planejamento da operac¸a˜o energe´tica (POE) de sistemas hidrote´rmicos interligados e´ um
problema de grande porte que tem o objetivo de buscar estrate´gias operativas que minimizam
o custo total da operac¸a˜o sem comprometer o n´ıvel de garantia de atendimento ao longo de um
determinado horizonte de planejamento. O custo total que se pretende minimizar compreende
a soma dos custos varia´veis de todos os recursos utilizados acrescido, caso a demanda na˜o seja
suprida, do custo associado a um poss´ıvel racionamento de energia ele´trica. Em se tratando
de um problema de tomadas de deciso˜es sequenciais no tempo, o POE pode ser resolvido por
Programac¸a˜o Dinaˆmica (PD) atrave´s de uma sequeˆncia recursiva de problemas de otimizac¸a˜o
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cujo objetivo e´ composto por duas parcelas: o custo imediato, referente a`s deciso˜es que esta˜o
sendo tomadas no presente, e o custo futuro, que e´ influenciado pelas deciso˜es tomadas no
presente devido a` predominaˆncia da hidroeletricidade no sistema brasileiro e a sua capacidade
de armazenar energia potencial hidra´ulica nos reservato´rios. O custo imediato e´ trivial de
ser determinado porque corresponde aos custos decorrentes das deciso˜es presentes. Ja´ para
se determinar qual e´ o valor do custo futuro seria necessa´rio conhecer o que ocorrera´ nos
pro´ximos esta´gios do per´ıodo de planejamento. No sistema brasileiro o custo futuro depende
sobretudo das aflueˆncias (ou vazo˜es) que va˜o ocorrer nos rios em que esta˜o instaladas as usinas
hidrele´tricas, apresentando elevado grau de incerteza. Para simplificar o problema e permitir
sua soluc¸a˜o, somente a incerteza das vazo˜es afluentes tem sido tratada. As incertezas associadas
a` demanda, aos custos de combust´ıvel das termele´tricas e ao cronograma de expansa˜o do sistema
teˆm sido desprezadas, ou melhor, consideradas atrave´s do cena´rio mais prova´vel.
No passado as estrate´gias de operac¸a˜o do sistema interligado eram calculadas por meio de
um me´todo determin´ıstico baseado no registro histo´rico de aflueˆncias me´dias mensais. Esse
me´todo, que utilizava a representac¸a˜o com sistemas equivalentes, tinha como objetivo utilizar a
gerac¸a˜o te´rmica para garantir o atendimento ao mercado mesmo na ocorreˆncia da pior se´rie de
aflueˆncias registradas no passado. Era determinada, por uma simulac¸a˜o inversa no tempo ao
longo do horizonte de planejamento, uma curva limite inferior de armazenamento, que indicava
o n´ıvel mı´nimo de armazenamento necessa´rio para que o mercado fosse atendido mesmo para
a repetic¸a˜o das piores aflueˆncias do histo´rico. Cada vez que a energia armazenada situava-se
em pontos abaixo da curva limite, todas as usinas te´rmicas eram operadas com sua gerac¸a˜o
ma´xima. Apesar de simples, esse me´todo era uma maneira pouco econoˆmica de operar o sistema,
pois a probabilidade de repetic¸a˜o das piores sequeˆncias do passado e´ pequena (Fortunato,
Neto, Albuquerque e Ferreira, 1990), (GCOI, 1978). A alternativa encontrada foi a otimizac¸a˜o
atrave´s de um modelo utilizando Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica (PDE), tornada via´vel
a partir da agregac¸a˜o do sistema em um u´nico reservato´rio equivalente e da definic¸a˜o de um
modelo estoca´stico perio´dico autoregressivo de ordem 1. Formulada em 1957 por Bellman
(Bellman, 1962) e largamente aplicada, a PDE foi introduzida no sistema interligado brasileiro
em 1972 em FURNAS, ganhando maior consisteˆncia apo´s o projeto conjunto desenvolvido pelo
CEPEL/ELETROBRA´S (Terry, CEPEL, DENE/DPE/Eletrobra´s e DEOP/DOS/Eletrobra´s,
1980), de 1975 a 1978, sendo incorporada ao POE em 1979 (Araripe, Kligerman, Negrini e
Neto, 1985). Nesse e nos 5 anos seguintes sua utilizac¸a˜o nos estudos de planejamento teria sido
responsa´vel por uma reduc¸a˜o de 28% no custo da operac¸a˜o dos sistemas interligados brasileiros,
representando, de 1979 a 1984, uma economia total de US$ 260 milho˜es (Kligerman, 1992).
2
A PDE e´ o me´todo classicamente adotado para a soluc¸a˜o do POE considerando a estocas-
ticidade presente implicitamente nas aflueˆncias. Na PDE, o problema divide-se em esta´gios de
tempo e determina-se a decisa˜o de menor custo a cada esta´gio, de acordo com o estado em que
se encontra o sistema. A otimalidade de cada decisa˜o e´ baseada na probabilidade atribu´ıda a
todas as possibilidades futuras e suas consequeˆncias. A principal desvantagem desta te´cnica,
chamada de “maldic¸a˜o de dimensionalidade”, e´ que ela aumenta exponencialmente o esforc¸o
computacional a cada nova varia´vel de estado (por exemplo, uma nova usina) acrescida ao pro-
blema (Bellman, 1962). Isto impede o uso da PDE em problemas em que se precisa construir
a estrate´gia para a operac¸a˜o de mu´ltiplas usinas. Devido a` “maldic¸a˜o de dimensionalidade”,
foram desenvolvidas simplificac¸o˜es para diminuir o nu´mero de estados do sistema. Uma de-
las foi a agregac¸a˜o de bacias hidrogra´ficas semelhantes e, consequentemente, a agregac¸a˜o do
parque gerador existente nessas bacias em um sistema equivalente de energia (Arvanitids e
Rosing, 1970a), (Duran, Pueh, Diaz e Sanchez, 1985), (Cruz Jr. e Soares, 1996), (Turgeon e
Charbonneau, 1988). Mesmo assim, sua extensa˜o para mais de um subsistema equivalente foi
considerada invia´vel em meados da de´cada de 80, com os recursos computacionais dispon´ıveis.
Esta abordagem foi substitu´ıda no final da de´cada de 90 pela programac¸a˜o dinaˆmica estoca´s-
tica dual (PDED), baseada na decomposic¸a˜o de Benders, que visa aproximar, atrave´s de um
processo iterativo, a func¸a˜o de custo futuro (Pereira e Pinto, 1985), (Rotting e Gjelsvik, 1992),
(Jacobs, Freeman, Grygier, Morton, Schultz, Staschus e Stedinger, 1995), (Siqueira, 2003).
Pore´m, da forma como a PDED tem sido usada nos me´todos atualmente adotados, a aproxi-
mac¸a˜o obtida ainda na˜o e´ capaz de dotar os resultados com as deseja´veis robustez e estabilidade.
A multiplicac¸a˜o da velocidade dos computadores nos u´ltimos anos tornou oportuno investigar
a possibilidade do uso da PDE, em conjunto com o processamento paralelo, para tratar o POE,
considerando subsistemas equivalentes interligados.
Como abordagem alternativa a` otimizac¸a˜o em malha fechada proporcionada pela PDE,
me´todos de otimizac¸a˜o determin´ısticos integrados a modelos de previsa˜o de vazo˜es para o POE
teˆm sido sugeridos. Com a hipo´tese de vazo˜es afluentes determin´ısticas, o problema resultante,
em geral, e´ formulado como um problema de otimizac¸a˜o na˜o linear e e´ resolvido por algoritmos
especializados, tal como sugerido em (Rosenthal, 1981), (Carneiro e Soares, 1990), (Oliveira e
Soares, 1995).
Uma grande vantagem da abordagem determin´ıstica e´ que a representac¸a˜o do sistema pode
ser feita detalhadamente, analisando as caracter´ısticas individuais de cada usina, incluindo suas
func¸o˜es na˜o lineares de produc¸a˜o e restric¸o˜es operacionais.
Com base na otimizac¸a˜o determin´ıstica, estudos recentes teˆm sido propostos onde a estocas-
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ticidade do problema de planejamento energe´tico e´ representada por um conjunto de poss´ıveis
cena´rios futuros. Este tipo de abordagem e´ conhecido como ana´lise de cena´rios (Dembo, 1991),
(Alvarez, Cuevas, Escudero, Fuentes, Garc´ıa e Pietro, 1994), (Escudero, Fuente, Garcia e
Pietro, 1996), (Martinez, Ballini e Soares, 2002).
Em (Karamouz e Houck, 1987) e´ apresentada uma comparac¸a˜o entre as abordagens de
programac¸a˜o dinaˆmica determin´ıstica (PDD) e programac¸a˜o dinaˆmica estoca´stica (PDE) na
operac¸a˜o de sistemas compostos por um u´nico reservato´rio, com diferentes capacidades de ar-
mazenamento e situados em diferentes regio˜es dos Estados Unidos. As regras operacionais
geradas pelas duas pol´ıticas foram comparadas por simulac¸a˜o, sendo que a abordagem deter-
min´ıstica mostrou-se mais eficiente.
Diferentes concluso˜es foram apresentadas em (Araripe et al., 1985), ainda para o sistema
brasileiro. Neste caso, foram comparados o me´todo da curva limite, a abordagem determin´ıs-
tica e por fim a abordagem estoca´stica considerando um modelo perio´dico auto-regressivo de
ordem 1. O estudo envolveu a operac¸a˜o em um u´nico reservato´rio equivalente representando
o sistema Sul/Sudeste brasileiro. Os resultados para esse estudo de caso mostraram que o
desempenho da pol´ıtica de controle em malha fechada foi superior e o desempenho da malha
aberta pode depender do sistema hidrele´trico considerado, embora os autores tenham admitido
que o trabalho na˜o representou uma comparac¸a˜o completa entre as abordagens.
Em vista da existeˆncia de concluso˜es contradito´rias em relac¸a˜o ao desempenho relativo
de abordagens determin´ısticas e estoca´sticas no POE, esta tese visa avaliar de maneira mais
profunda esta questa˜o, contribuindo assim para a sua compreensa˜o.
1.1 Objetivos do Trabalho
O objetivo desta tese e´ comparar diferentes te´cnicas de programac¸a˜o dinaˆmica (PD) apli-
cadas ao POE para sistemas com uma u´nica usina hidrele´trica. Em particular, sa˜o consideradas
diferentes modelagens para as vazo˜es afluentes futuras. Ale´m disso, detalhes de implementac¸a˜o
propostos ao algoritmo de PD tambe´m sera˜o explorados. Sera˜o comparados os casos deter-
min´ıstico, estoca´stico independente e estoca´stico dependente no que se refere a` representac¸a˜o
da incerteza das vazo˜es afluentes, no aˆmbito da PDE convencional. No caso determin´ıstico, a
vaza˜o afluente e´ assumida conhecida em cada esta´gio e e´ obtida atrave´s da me´dia aritme´tica das
vazo˜es (MLT) do histo´rico de 1931 a 2005. No caso estoca´stico dois sub-casos sa˜o considerados:
o caso onde as aflueˆncias sa˜o independentes no tempo e o caso dependente onde e´ assumida
uma correlac¸a˜o entre as vazo˜es afluentes atrave´s de um modelo markoviano auto-regressivo de
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ordem 1. Ale´m disso, tambe´m e´ comparada a abordagem de soluc¸a˜o do POE por programac¸a˜o
dinaˆmica estoca´stica dual (PDED) visando avaliar as consequeˆncias de se inverter a equac¸a˜o
recursiva tradicional da PDE, que e´ do tipo “decisa˜o-acaso”, pela equac¸a˜o recursiva da PDED,
que e´ do tipo “acaso-decisa˜o”(Pereira e Pinto, 1985).
Os detalhes propostos na implementac¸a˜o da PD sa˜o o uso de spline cu´bica na interpo-
lac¸a˜o dos custos de operac¸a˜o e uma busca local por raza˜o a´urea para a obtenc¸a˜o das deciso˜es
operativas o´timas.
Os estudos de caso sa˜o realizados para sistemas compostos por uma u´nica usina hidrele´trica,
tendo sido consideradas usinas hidrele´tricas localizadas em diferentes regio˜es e bacias hidrogra´-
ficas no sistema brasileiro.
1.2 Organizac¸a˜o do Trabalho
No Cap´ıtulo 2 o POE e´ abordado e suas caracter´ısticas sa˜o apresentadas. A formulac¸a˜o
detalhada do problema e´ apresentada e todas as varia´veis envolvidas no problema sa˜o comen-
tadas.
O Cap´ıtulo 3 aborda as modelagens das vazo˜es afluentes utilizadas nos algoritmos de pro-
gramac¸a˜o dinaˆmica considerando-se: (1) As vazo˜es afluentes consideradas como determin´ısticas
(conhecidas com probabilidade igual a 1); (2) As vazo˜es afluentes consideradas como varia´veis
aleato´rias independentes; (3) As vazo˜es afluentes modeladas como uma cadeia de Markov.
O Cap´ıtulo 4 apresenta uma descric¸a˜o da programac¸a˜o dinaˆmica e o princ´ıpio de otimali-
dade de Bellman. Em seguida sa˜o apresentadas as programac¸o˜es dinaˆmicas convencionais do
tipo “decisa˜o-acaso”: determin´ıstica, estoca´sticas independente e dependente e programac¸a˜o
dinaˆmica estoca´stica dual – esta u´ltima baseada na formulac¸a˜o “acaso-decisa˜o”. Por fim, sa˜o
apresentados os detalhes da implementac¸a˜o computacional dos algoritmos de PD, tais como o
uso de spline cu´bica para interpolac¸a˜o das func¸o˜es de custo futuro e das deciso˜es o´timas como
func¸a˜o do estado, a busca local por raza˜o a´urea para a obtenc¸a˜o da decisa˜o o´tima e o mo´dulo
computacional desenvolvido.
No Cap´ıtulo 5 sa˜o apresentados estudos de caso para sistemas composto de apenas uma
usina hidrele´trica. Foram consideradas treˆs usinas hidrele´tricas localizadas em diferentes bacias
e regio˜es do Brasil e o desempenho das diferentes te´cnicas de PD foram avaliados por simulac¸a˜o
no histo´rico de vazo˜es.




Planejamento da Operac¸a˜o Energe´tica
2.1 Introduc¸a˜o
O planejamento da operac¸a˜o energe´tica (POE) de um sistema de gerac¸a˜o hidrote´rmico visa
determinar uma pol´ıtica de operac¸a˜o, que a cada esta´gio do per´ıodo de planejamento, conhe-
cido o estado corrente do sistema, estabelec¸a metas de gerac¸a˜o para cada usina geradora. As
pol´ıticas de planejamento da operac¸a˜o energe´tica tradicionais visam exclusivamente a mini-
mizac¸a˜o do valor esperado do custo da operac¸a˜o, que esta´ associado aos custos de combust´ıvel
das usinas termele´tricas, a` importac¸a˜o de energia de sistemas vizinhos e a`s penalidades pelo
na˜o atendimento da demanda de energia (de´ficit).
Como as deciso˜es tomadas em um dado esta´gio afetam as deciso˜es a serem tomadas nos
esta´gios seguintes, devido a` presenc¸a de reservato´rios de regularizac¸a˜o, o problema da operac¸a˜o
energe´tica em sistemas hidrote´rmicos e´ caracterizado como um problema dinaˆmico. A existeˆn-
cia de mu´ltiplos reservato´rios em cascata e a necessidade de uma otimizac¸a˜o multi-per´ıodo
caracterizam-no como um problema de grande porte.
A caracter´ıstica marcante de um sistema com gerac¸a˜o hidrele´trica e´ o uso dessa energia, de
custo muito baixo, para atender o consumo, tentando evitar o uso de unidades te´rmicas que
teˆm custo elevado devido aos gastos com combust´ıveis. Entretanto, a disponibilidade de energia
hidra´ulica esta´ limitada a` capacidade de armazenamento dos reservato´rios e a` sequeˆncia de suas
vazo˜es afluentes futuras. Isto resulta numa dependeˆncia entre a decisa˜o operativa tomada hoje e
os custos operativos no futuro. Dessa forma, se no presente a opc¸a˜o adotada for o uso de usinas
hidra´ulicas na gerac¸a˜o e as aflueˆncias futuras forem desfavora´veis (baixas), os reservato´rios
ficara˜o em n´ıvel baixo e as unidades te´rmicas sera˜o acionadas, aumentando assim o custo total
de operac¸a˜o. Por outro lado, caso ocorram altas vazo˜es afluentes e a decisa˜o seja pela gerac¸a˜o
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te´rmica no in´ıcio, seria necessa´rio verter a a´gua do reservato´rio, o que resultaria na perda de















Figura 2.1: Esquema do processo da decisa˜o operativa do POE.
Ja´ em sistemas exclusivamente te´rmicos uma decisa˜o operativa tomada num dado esta´gio
na˜o interfere no custo de operac¸a˜o do pro´ximo esta´gio, o que os torna desacoplados no tempo.
Outra caracter´ıstica do POE e´ a interdependeˆncia na operac¸a˜o de usinas hidrele´tricas em
cascata pois a quantidade de a´gua liberada pelo reservato´rio de uma usina afeta a operac¸a˜o
da usina a jusante. Isso na˜o acontece em sistemas te´rmicos pois a operac¸a˜o de uma unidade
geradora na˜o afeta a capacidade de gerac¸a˜o ou a disponibilidade de outra unidade.
No caso te´rmico as unidades geradoras teˆm um custo direto de operac¸a˜o, ou seja, o custo
operativo de uma unidade na˜o depende do n´ıvel de gerac¸a˜o de outras unidades. Ja´ no caso
hidrote´rmico o valor da energia gerada por uma usina hidrele´trica so´ pode ser medido em termos
da economia resultante nos custos de gerac¸a˜o te´rmica ou de´ficits, e consequentemente depende
da gerac¸a˜o total das demais usinas hidrele´tricas, e na˜o exclusivamente da gerac¸a˜o da pro´pria
usina.
Devido a` demanda de energia e a`s aflueˆncias futuras do sistema de reservato´rios serem
desconhecidas no instante da tomada de decisa˜o operativa, o POE e´ essencialmente estoca´stico.
As relac¸o˜es entre a gerac¸a˜o na˜o hidra´ulica e o custo de operac¸a˜o, assim como as relac¸o˜es
entre a gerac¸a˜o hidrele´trica, a altura de queda e a vaza˜o turbinada, na˜o sa˜o lineares.
A necessidade de utilizar a a´gua dos reservato´rios para outros fins como, por exemplo,
navegac¸a˜o, controle de cheias, irrigac¸a˜o e saneamento, entre outros, afeta a disponibilidade de
a´gua para gerac¸a˜o.
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Em resumo, trata-se de um problema dinaˆmico, estoca´stico, na˜o-linear e de grande porte.
Dessa forma, todas as caracter´ısticas dos sistemas hidrote´rmicos citadas anteriormente, princi-
palmente o acoplamento temporal, afetam os dois principais objetivos da operac¸a˜o: economia
e confiabilidade. Neste sentido, a pol´ıtica operativa econoˆmica seria optar, a cada esta´gio, pela
ma´xima utilizac¸a˜o das usinas hidra´ulicas na gerac¸a˜o de energia, explorando assim os recursos
h´ıdricos dos reservato´rios e consequentemente minimizando o custo de operac¸a˜o. Todavia, essa
pol´ıtica aumentaria o risco de de´ficit, o que a torna pouco confia´vel. Por outro lado, a ma´-
xima confiabilidade do fornecimento e´ obtida mantendo o n´ıvel dos reservato´rios o mais elevado
poss´ıvel. Pore´m, isso resultaria no maior uso das unidades te´rmicas geradoras e, portanto, no
aumento do custo de operac¸a˜o. Assim, a melhor forma de se operar e´ buscando um equil´ıbrio


















Figura 2.2: Func¸o˜es dos custos presente e futuro de operac¸a˜o envolvidos no POE.
A func¸a˜o de custo presente mede os custos de gerac¸a˜o te´rmica no esta´gio corrente. Pode-
se observar na Figura 2.2 que com o aumento do estado de armazenamento ha´ um aumento
da gerac¸a˜o te´rmica no esta´gio corrente. Ja´ a func¸a˜o de custo futuro esta´ associada ao custo
esperado de gerac¸a˜o te´rmica e o racionamento desde o final do esta´gio corrente ate´ o final do
per´ıodo de planejamento. Neste caso a` medida que o armazenamento aumenta a func¸a˜o de custo
futuro decai pois havera´ maior disponibilidade de gerac¸a˜o hidra´ulica no futuro e, portanto,
menos gerac¸a˜o te´rmica. O custo total de operac¸a˜o e´ a soma dos custos presente e futuro e
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tambe´m pode ser visualizado na Figura 2.2. O aproveitamento o´timo da a´gua armazenada
corresponde ao ponto onde as derivadas das curvas Cp e Cf com relac¸a˜o ao armazenamento
igualam-se em valor absoluto.
Em contraste com o caso te´rmico, onde as usinas teˆm um custo operativo direto, as usinas
hidra´ulicas teˆm um valor indireto associado a` oportunidade de economizar combust´ıvel deslo-
cando uma te´rmica hoje ou no futuro. O uso o´timo da a´gua e´ obtido quando se equilibram os
valores imediato e futuro da a´gua.
Em sistemas interligados a existeˆncia de conexo˜es com os sistemas vizinhos permite, atrave´s
do intercaˆmbio de energia, uma reduc¸a˜o dos custos de operac¸a˜o e, atrave´s da repartic¸a˜o das
reservas, um aumento da confiabilidade de fornecimento.
Dada a elevada complexidade envolvida no POE, na˜o e´ poss´ıvel gerar um u´nico modelo
capaz de tratar de forma precisa todas as caracter´ısticas citadas anteriormente. Para contornar
esta dificuldade as te´cnicas de resoluc¸a˜o do POE sa˜o dividas em horizontes de planejamento de
me´dio, curto e curt´ıssimo prazos (Soares, 1987), (Pereira e Pinto, 1985).
No sistema ele´trico brasileiro, no me´dio prazo, o problema e´ resolvido para um modelo
equivalente por subsistema com um horizonte de ate´ 5 anos e pol´ıticas de operac¸a˜o especificam
metas de gerac¸a˜o para cada subsistema hidrele´trico e seu parque te´rmico em func¸a˜o do estado
dos subsistemas e das vazo˜es afluentes.
O planejamento de curto prazo fornece metas de gerac¸a˜o de cada usina de forma individua-
lizada. As deciso˜es de gerac¸a˜o obtidas para cada subsistema sa˜o desagregadas em deciso˜es para
cada usina. Neste caso o horizonte de planejamento varia de alguns meses ate´ um ano.
Por fim, a programac¸a˜o de curt´ıssimo prazo trata da desagregac¸a˜o das metas semanais,
resultantes do planejamento de curto prazo, em metas dia´rias e hora´rias. Neste u´ltimo caso
todos os aspectos energe´ticos, hidra´ulicos e, sobretudo, ele´tricos sa˜o levados em considerac¸a˜o.
Considerando as treˆs etapas descritas anteriormente, a cadeia de planejamento pode ser
dividida em planejamento energe´tico e ele´trico da operac¸a˜o. O planejamento energe´tico engloba
as etapas de me´dio e curto prazos, onde os aspectos hidra´ulicos e estoca´sticos do POE sa˜o
tratados. Ja´ o planejamento ele´trico envolve a etapa de curt´ıssimo prazo, que considera as
restric¸o˜es fornecidas pela operac¸a˜o ele´trica do sistema.
O enfoque deste trabalho esta´ no POE de me´dio prazo, cuja formulac¸a˜o e´ descrita a seguir.
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2.2 Formulac¸a˜o
O POE de sistemas hidrote´rmicos compostos por uma u´nica usina hidrele´trica, considerando
a aleatoriedade das vazo˜es afluentes ao reservato´rio, pode ser formulado como o seguinte pro-






γt ψt(dt − ht)
}






ht = k [φ(x
med
t )− θ(ut)− δ(qt)] qt, ∀ t (2.3)
xt = xt−1 + (yt − ut)βt, ∀ t (2.4)
ut = qt + vt, ∀ t (2.5)
xt ≤ xt ≤ xt, ∀ t (2.6)
ut ≤ ut ≤ ut, ∀ t (2.7)
qt ≤ qt ≤ qt, ∀ t (2.8)
vt ≥ 0, ∀ t (2.9)
x0 dado (2.10)
onde:
Ey: valor esperado com relac¸a˜o a`s vazo˜es afluentes
T : nu´mero de esta´gios de tempo
γt: coeficiente de atualizac¸a˜o dos custos para o valor presente
βt: fator de conversa˜o de vaza˜o (m
3/s) em (hm3/meˆs)
ψt(.): func¸a˜o de custo da complementac¸a˜o na˜o hidra´ulica [$]
αT (.): func¸a˜o de custo terminal associado ao estado final do reservato´rio [$]
gt: gerac¸a˜o de energia termele´trica durante o esta´gio t [MW ]
ht: gerac¸a˜o de energia hidrele´trica durante o esta´gio t [MW ]
dt: demanda a ser atendida durante o esta´gio t [MW ]
k: produtibilidade espec´ıfica da usina [MW/(m3/s).m]
xt: volume do reservato´rio no final do esta´gio t [hm
3]
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xmedt : volume me´dio do reservato´rio no final do esta´gio t [hm
3]
ut: vaza˜o defluente durante o esta´gio t [m
3/s]
qt: vaza˜o turbinada durante o esta´gio t [m
3/s]
vt: vaza˜o vertida durante o esta´gio t [m
3/s]
yt: vaza˜o incremental afluente durante o esta´gio t [m
3/s]
δ(qt): polinoˆmio da perda de carga hidra´ulica [m]
φ(xt): polinoˆmio da cota de montante do reservato´rio [m]
θ(ut): polinoˆmio da cota de jusante do reservato´rio [m]
O custo operacional ψt(·) representa o custo mı´nimo de gerac¸a˜o complementar de recursos
na˜o hidra´ulicos como gerac¸a˜o te´rmica, importac¸a˜o de mercados vizinhos ou de´ficit de energia
(racionamento). Como consequeˆncia de minimizac¸a˜o, ψt e´ uma func¸a˜o convexa crescente da
gerac¸a˜o complementar e portanto decrescente da gerac¸a˜o hidrele´trica ht no esta´gio t, e depende
da demanda dt. A func¸a˜o de custo ψt(·) determinada pelo despacho econoˆmico das fontes na˜o
hidra´ulicas e´ uma func¸a˜o convexa e monoticamente crescente em func¸a˜o da gerac¸a˜o te´rmica do
sistema.
A restric¸a˜o (2.4) refere-se ao balanc¸o de a´gua do reservato´rio. As restric¸o˜es (2.6) e (2.8) re-
presentam os limites operativos de volume e turbinagem da usina hidrele´trica, respectivamente.
Esses limites sa˜o impostos por restric¸o˜es operacionais da usina e outras restric¸o˜es associadas
ao uso mu´ltiplo da a´gua, como controle de cheias, irrigac¸a˜o e navegac¸a˜o.
O fator k da Equac¸a˜o (2.3) e´ conhecido como a produtibilidade espec´ıfica da usina, sendo
expresso em [MW/(m3/s)m].
A poteˆncia gerada em uma usina hidrele´trica e´ func¸a˜o da vaza˜o turbinada e da altura de
queda que, por sua vez, e´ uma func¸a˜o na˜o linear do volume armazenado e da turbinagem do
reservato´rio, de acordo com a Equac¸a˜o (2.3). A gerac¸a˜o hidrele´trica no esta´gio t, representada
pela Equac¸a˜o (2.3), e´ uma func¸a˜o na˜o linear do volume de a´gua armazenado no reservato´rio
xmedt e das vazo˜es de a´gua turbinada qt e vertida vt da usina. Termos referentes a evaporac¸a˜o
e infiltrac¸a˜o na˜o sa˜o considerados por questa˜o de simplicidade.
O n´ıvel do reservato´rio, em relac¸a˜o ao n´ıvel do mar, e´ denominado cota de montante φ(xt),
enquanto o n´ıvel do canal de fuga e´ denominado cota de jusante θ(ut). Essas func¸o˜es sa˜o
expressas por polinoˆmios de ate´ quarto grau em func¸a˜o do volume e da deflueˆncia, respecti-
vamente, enquanto a perda de carga hidra´ulica, em metros, δ(qt) e´ obtida por meio de uma
func¸a˜o polinomial de segundo grau. Essa perda e´ associada ao atrito entre a a´gua e as paredes
da tubulac¸a˜o do canal de aduc¸a˜o da usina.
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A func¸a˜o αT (·) representa o custo terminal associado ao estado de armazenamento do reser-
vato´rio no final do per´ıodo de planejamento. O objetivo dessa func¸a˜o e´ equilibrar os custos
operacionais decorrentes do uso da a´gua no per´ıodo de planejamento com os custos futuros
apo´s esse per´ıodo.
O POE, tal como apresentado na formulac¸a˜o (2.1)-(2.10), leva em considerac¸a˜o a estocasti-
cidade das vazo˜es afluentes ao sistema hidra´ulico de gerac¸a˜o. Para cada meˆs uma func¸a˜o densi-
dade de probabilidade e´ calculada e esses valores de probabilidade sa˜o utilizados na otimizac¸a˜o
do POE. Pode ser considerado no ajuste das distribuic¸o˜es de probabilidade o caso de vazo˜es
independentes no tempo e vazo˜es dependentes. Isso sera´ melhor explorado no pro´ximo cap´ıtulo.
2.3 Resumo
O cap´ıtulo apresentou inicialmente algumas caracter´ısticas do POE, com o objetivo de
ilustrar o cena´rio em que este trabalho se insere. Os principais componentes que constituem
um sistema hidrote´rmico de gerac¸a˜o foram apresentados. A formulac¸a˜o apresentada e´ relevante
para compreensa˜o e ana´lise dos cap´ıtulos posteriores.
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Cap´ıtulo 3
Ajuste das Vazo˜es na Programac¸a˜o
Dinaˆmica Estoca´stica
3.1 Introduc¸a˜o
Este cap´ıtulo mostra como foi realizado o ajuste das distribuic¸o˜es de probabilidades uti-
lizadas nas pol´ıticas operativas baseadas na PDE. Os ajustes para o caso independente e
markoviano, utilizando os dados do histo´rico de vazo˜es afluentes e considerando as distribuic¸o˜es
Normal, Lognormal e Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox sa˜o apresentados.
3.2 Distribuic¸a˜o Normal
A distribuic¸a˜o Normal e´ considerada uma das distribuic¸o˜es mais importantes no estudo
de probabilidade e estat´ıstica. Va´rios fenoˆmenos naturais podem ser ajustados atrave´s da
distribuic¸a˜o Normal (Box e Jenkins, 1994), (Papoulis, 1921), (Loucks e van Beek, 2005).
Considere o histo´rico de vazo˜es afluentes yr,m para os meses m = 1, 2, ..., 12 e os anos r =










Onde µm|m−1 e σm|m−1 sa˜o respectivamente a me´dia e o desvio-padra˜o condicionais, ou seja, da
distribuic¸a˜o condicional Normal, e podem ser calculados conhecendo-se a vaza˜o do meˆs anterior
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ym−1 e os paraˆmetros me´dia µm, desvio-padra˜o σm e correlac¸a˜o de ordem 1 ρ, por:
Me´dia condicional : µm|m−1 = µm + ρm
σm
σm−1
(ym−1 − µm−1) (3.2)
Desvio-Padra˜o condicional : σm|m−1 = σm
√
(1− ρ2m) (3.3)

























(yr,m−1 − µm−1)2 (3.7)
ρm =
∑n
r=1(yr,m − µm)(yr,m−1 − µm−1)
σmσm−1
(3.8)
A partir dos dados histo´ricos e´ poss´ıvel extrair os valores de vazo˜es ma´xima e mı´nima de
cada meˆs m, que sa˜o denotados por:
yminm = min{yr,m, r = 1, ..., n} (3.9)
ymaxm = max{yr,m, r = 1, ...n} (3.10)
Deseja-se calcular a probabilidade de uma vaza˜o ym, em um dado meˆs m do ano r, ocorrer
em uma certa faixa (yminm ≤ Am < Bm ≤ ymaxm ), quando e´ conhecido que no meˆs anterior (m−1)
do mesmo ano r ocorreu uma vaza˜o ym−1. Dessa forma, denota-se essa probabilidade por:
P (Am ≤ ym ≤ Bm|ym−1) = Pm|m−1 (3.11)
Pode se observar que na˜o e´ poss´ıvel calcular a probabilidade desta vaza˜o ser um dado valor
porque, sendo a distribuic¸a˜o Normal uma distribuic¸a˜o cont´ınua, a probabilidade deste evento
seria zero. Portanto, a probabilidade que se deseja calcular pode ser determinada usando-se a






Como essa integral na˜o tem soluc¸a˜o exata, utiliza-se a tabela da distribuic¸a˜o Normal padra˜o




que tem distribuic¸a˜o N(0, 1) (3.13)
Em seguida sa˜o calculados os equivalentes do intervalo [Am, Bm] na distribuic¸a˜o Normal

















onde f(zm|zm−1) e´ a densidade de probabilidade condicional Normal padra˜o. Uma vez que essa
distribuic¸a˜o padra˜o e´ tabelada, e´ poss´ıvel calcular a integral para qualquer intervalo [zmA, zmB]
usando os valores da tabela Φ(z):∫ zmB
zmA
f(zm|zm−1)dzm = Φ(zmB)− Φ(zmA) (3.17)
ou seja, a probabilidade desejada pode ser calculada por:
Pm|m−1 = P (Am ≤ ym ≤ Bm|ym−1) = Φ(zmB)− Φ(zmA) (3.18)
3.2.1 Aproximac¸a˜o Discreta por Cadeia de Markov
Uma aproximac¸a˜o discreta para o modelo probabil´ıstico Normal cont´ınuo e perio´dico ajus-
tada para yr,m e´ de grande interesse pra´tico para uso em algoritmos de programac¸a˜o dinaˆmica
estoca´stica. E´ poss´ıvel enta˜o construir uma cadeia de Markov perio´dica para modelar de forma
aproximada as vazo˜es yr,m. Inicia-se a construc¸a˜o dessa cadeia de Markov perio´dica escolhendo-
se uma partic¸a˜o do espac¸o amostral de yr,m para cada meˆs m. Essa partic¸a˜o e´ dada por:
Ωm = {−∞ < Q1,m < Q2,m < . . . < QN−1,m <∞} (3.19)
com Qj,m = Q1,m + j∆Qm e Q1,m = Q
min
m . Note que QN−1,m = Q
max
m quando se escolhe ∆Qm e
N satisfazendo a relac¸ao:
∆Qm =
Qmaxm −Qminm
N − 2 (3.20)
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Denotam-se por Mj,m, j = 1, . . . , N − 2 os pontos em Ωm calculados por:
Mj+1,m =Mj +∆Qm (3.21)
com M1,m = Q
min
m − ∆Qm/2. Portanto, cada valor Mj+1,m representa o ponto me´dio de cada
intervalo [Qj,m, Qj+1,m] e por uma questa˜o de simetria tem-se que MN,m = Q
max
m + ∆Qm/2.
Constro´i-se assim um espac¸o de estado discreto Em = {M1,m,M2,m, . . . ,MN,m} associado a`
partic¸a˜o Ωm. Esse espac¸o de estado e´ definido para todo m = 1, . . . , 12 e a hipo´tese de perio-
dicidade faz com que ele independa do ano r.
Define-se assim uma cadeia de Markov perio´dica com matriz de probabilidade de transic¸a˜o
de estado P
(m)
i,j = P (qm = Mj,m|qm−1 = Mi,m−1), para i, j = 1, . . . , N , relacionada com a
distribuic¸a˜o de probabilidade do processo cont´ınuo P (Am ≤ Qm ≤ Bm|Qm−1), dada por:
P (qm =M1,m|qm−1 =Mi,m−1) ≃ P (Qm ≤ Q1,m|Qm−1 =Mi,m−1) (3.22)





e para j = 2, . . . , N − 1
P (qm =Mj,m|qm−1 =Mi,m−1) ≃ P (Qj−1,m ≤ Qym ≤ Qj,m|Qym−1 =Mi,m−1) (3.25)









e para completar o ca´lculo da matriz de probabilidade de transic¸a˜o tem-se para j = N :
P (qm =MN,m|qm−1 =Mi,m−1) ≃ 1− P (Qm ≤ QN,m|Qm−1 =Mi,m−1) (3.29)





A escolha do ponto Mi,m−1 e´ feita tal que:
Qi,m−1 =M1,m−1 se Q1,m−1 < Q1,m−1 para i = 1 (3.32)
Qi,m−1 =Mi,m−1 se Qi−1,m−1 < Qi,m−1 < Qi,m−1 para i = 2, . . . , N − 1 (3.33)
Qi,m−1 =MN,m−1 se Qi,m−1 > QN,m−1 para i = N (3.34)
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Os paraˆmetros da distribuic¸a˜o condicionada sa˜o calculados por:
µm|m−1 = µm + ρm
σm
σm−1




Pmij = P (qm =Mj,m|qm−1 =Mi,m−1) ≃ P (Qj,m ≤ Qm ≤ Qj+1,m|Qm−1 =Mi,m−1) (3.37)
Mostra-se que a forma de construc¸a˜o da matriz Pm = {Pmij , i, j = 1, 2, . . . , N} assegura que∑N
j=1.P
m
ij = 1. Tem-se que P
m = {Pmij } e´ uma matriz estoca´stica N×N que representa a cadeia
de Markov perio´dica que e´ usada como uma aproximac¸a˜o discreta para o processo estoca´stico
que descreve as vazo˜es. Note que para essa aproximac¸a˜o ser va´lida e´ preciso mostrar que:
P (qm =Mj,m|qm−1 =Mi,m−1) N→∞→ P (Qj,m ≤ Qm ≤ Qj+1,m|Qm−1 =Mi,m−1) (3.38)
com algum crite´rio de convergeˆncia.
3.3 Transformac¸a˜o de Box-Cox
Quando a hipo´tese de distribuic¸a˜o Normal na˜o e´ va´lida, e´ poss´ıvel assegurar essa hipo´tese,
ao menos de forma aproximada, usando a transformac¸a˜o dos dados histo´ricos das vazo˜es yr,m,
m = 1, 2, ..., 12 e r = 1, 2, ..., n, com transformac¸a˜o de Box-Cox. Esta famı´lia de transformac¸a˜o
tem como caso particular a transformac¸a˜o logar´ıtmica. Neste caso assume-se que as vazo˜es
histo´ricas teˆm uma distribuic¸a˜o Lognormal (Ogwang e Rao, 1997). A famı´lia de transformac¸a˜o






se λ 6= 0
ln(yr,m) se λ = 0
para m = 1, 2, ..., 12 e r = 1, 2, ..., n (3.39)




1/λ se λ 6= 0
exp(tr,m) se λ = 0
para m = 1, 2, ..., 12 e r = 1, 2, ..., n (3.40)
Onde λ e´ o paraˆmetro da transformac¸a˜o de Box-Cox calculado a partir do me´todo da ma´xima
verossimilhanc¸a, que consiste na estimativa do melhor valor para o paraˆmetro λ tal que o
conjunto de dados transformados seja normalmente distribu´ıdo (Johnson e Wichern, 1992). No
caso particular de λ=0, a transformac¸a˜o a ser utilizada, no ajuste dos dados, e´ a logar´ıtmica
natural.
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Denotando-se de forma geral os dados transformados por tr,m = T (yr,m) e os dados originais
por yr,m = G(tr,m) (Note que G(·) = T−1(·)). A hipo´tese feita neste caso e´ que os dados trans-
formados teˆm distribuic¸a˜o aproximadamente Normal, podendo assim proceder da mesma forma
como foi feito anteriormente, quando foi assumido que os dados histo´ricos tinham distribuic¸a˜o
Normal. So´ que desta vez trabalha-se com os dados transformados. Desses dados e´ poss´ıvel
extrair os valores ma´ximos e mı´nimos de cada meˆs m, denotados por:
Tminm = min{tr,m, r = 1, ..., n} (3.41)
Tmaxm = max{tr,m, r = 1, ...n} (3.42)










onde µm|m−1 e σm|m−1 sa˜o respectivamente a me´dia e o desvio-padra˜o condicionais calculados
agora com tr,m−1 e os paraˆmetros (me´dia µm, desvio-padra˜o σm e correlac¸a˜o de lag-1 ρm) sa˜o
























(tr,m−1 − µm−1)2 (3.47)
ρm =
∑n
r=1(tr,m − µm)(tr,m−1 − µm−1)
σmσm−1
(3.48)
Da mesma forma como foi feito no caso anterior, deseja-se calcular a probabilidade de uma
vaza˜o ym em um dado meˆs m do ano r ocorrer em uma certa faixa [Am, Bm], sabendo que no
meˆs anterior (m− 1) do mesmo ano r ocorreu uma vaza˜o ym−1. Denota-se essa probabilidade
por:
Pm|m−1 = P (Am ≤ ym ≤ Bym|ym−1) (3.49)
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A probabilidade a ser calculada pode ser obtida usando-se a densidade condicionada f(ym|ym−1)
com a relac¸a˜o de inversa˜o Qm = G(ym):
Pm|m−1 = P (Am ≤ ym ≤ Bm|ym−1) (3.50)
= P (Am ≤ G(ym) ≤ Bm|eym−1) (3.51)
= P (αm ≤ ym ≤ βm|ym−1) (3.52)
onde:
αm = T (Am) (3.53)






Como ja´ foi comentado anteriormente, essa integral na˜o possui soluc¸a˜o exata enta˜o sera´ utilizada





e calculam-se os equivalentes do intervalo [αm, βm] na distribuic¸a˜o Normal padra˜o N(0, 1), que









Assim e´ poss´ıvel determinar a probabilidade desejada usando a distribuic¸a˜o padra˜o tabelada,
ou seja, a probabilidade desejada pode ser calculada por:
Pm|m−1 = P (Am ≤ Qm ≤ Bm|Qm−1) = Φ(zβ)− Φ(zα) (3.59)
3.3.1 Aproximac¸a˜o Discreta por Cadeia de Markov
Deseja-se uma aproximac¸a˜o discreta para o modelo probabil´ıstico Normal cont´ınuo e peri-
o´dico ajustado para tr,m. Quando se utiliza a transformac¸a˜o de Box-Cox isso pode ser feito de
forma muito similar ao caso anterior, mas com uma diferenc¸a ba´sica pois agora considera-se
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a varia´vel transformada tr,m no lugar da varia´vel original. Portanto se inicia a construc¸a˜o da
cadeia de Markov perio´dica escolhendo-se uma partic¸a˜o do espac¸o amostral de tr,m para cada
meˆs m:
Sm = {−∞ < t1,m < t2,m < . . . < tN−1,m <∞} (3.60)
com tj,m = t1,m+ j∆tm e t1,m = t
min
m . Note que tN−1,m = t
max




N − 2 (3.61)
Denotando por Lj,m, j = 1, . . . , N − 2 os pontos me´dios dos intervalos:
Lj+1,m = Lj +∆tm (3.62)
com L1,m = t
min
m − ∆tm/2. Portanto, cada valor Lj+1,m representa o ponto me´dio de cada
intervalo [tj,m, tj+1,m] e por uma questa˜o de simetria temos que LN,m = t
max
m + ∆tm/2. Assim
um espac¸o de estado discreto Em = {L1,m, L2,m, . . . , LN,m} e´ constru´ıdo, associado a` partic¸a˜o
Sm. Esse espac¸o de estado e´ definido para todo m = 1, . . . , 12 e a hipo´tese de periodicidade faz
com que ele independa do ano r.
Portanto, da mesma forma como foi feito no caso anterior, sera´ definida a cadeia de Markov
perio´dica {tm, m = 1, . . . , 12} com matriz de probabilidade de transic¸a˜o de estado Pi,j = P (tm =
Lj,m|tm−1 = Li,m−1), para i, j = 1, . . . , N , relacionada com a distribuic¸a˜o de probabilidade do
processo cont´ınuo P (αm ≤ tm ≤ βm|tm−1), dada por:
P (tm = L1,m|tm−1 = Li,m−1) ≃ P (tm ≤ t1,m|tm−1 = Li,m−1) (3.63)





P (tm = Lj,m|tm−1 = Li,m−1) ≃ P (tj−1,m ≤ Yr,m ≤ Yj,m|Yr,m−1 = Li,m−1) (3.66)










P (ym = LN,m|ym−1 = Li,m−1) ≃ 1− P (Yr,m ≤ YN,m|Yr,m−1) = Li,m−1) (3.70)





Para completar o ca´lculo da matriz de probabilidade de transic¸a˜o tem-se que a escolha do ponto
Mi,m−1 e´ feita tal que:
Yr,m−1 = Li,m−1 se Yr,m−1 < Yi,m−1 para i = 1 (3.73)
Yr,m−1 = Li,m−1 se Yi−1,m−1 < Yr,m−1 < Yi,m−1 para i = 2, . . . , N − 1 (3.74)
Yr,m−1 = LN,m−1 se Yr,m−1 > YN,m−1 para i = N (3.75)
Os paraˆmetros da distribuic¸a˜o condicionada sa˜o calculados por:
µm|m−1 = µm + ρm
σm
σm−1




Neste ponto surge a principal diferenc¸a entre a abordagem anterior e a abordagem que usa
a transformac¸a˜o de Box-Cox, pois e´ necessa´rio construir a cadeia de Markov para os dados
originais {yr,m, m = 1, . . . , 12, r = 1, . . . , n} mas ate´ o momento so´ foi constru´ıda a cadeia de
Markov para os dados transformados {tr,m, m = 1, . . . , 12, r = 1, . . . , n}. Pore´m, uma vez que a
famı´lia de transformac¸a˜o de Box-Cox e´ uma famı´lia de transformac¸a˜o biun´ıvoca, cada elemento
do espac¸o amostral Sm esta´ relacionado com um u´nico elemento do contradomı´nio Ωm. Assim,
pode-se facilmente encontrar a partic¸a˜o {−∞ < y1,m < y2,m < . . . < yN−1,m <∞} em Ωm que
corresponde a` partic¸a˜o {−∞ < Y1,m < Y2,m < . . . < YN−1,m < ∞} em Sm usando a relac¸a˜o
inversa yj,m = G(tj,m) para j = 1, . . . , N , m = 1, . . . , 12. Enta˜o, considerando a partic¸a˜o:
Ωm = {−∞ < G(Y1,m) < G(Y2,m) < . . . < G(YN−1,m) <∞} (3.78)
tem-se a cadeia de Markov para yr,m, com espac¸o de estado dado por:
Em = {G(L1,m), G(L2,m), . . . , G(LN,m)} (3.79)
e matriz de probabilidade de transic¸a˜o de estado dada por:
Pmi,j = P (ym = Lj,m|ym−1 = Li,m−1) para j, i = 1, . . . , N (3.80)
Deve-se observar que neste caso nem a partic¸a˜o {−∞ < y1,m < y2,m < . . . < yN−1,m <∞},
nem os pontos {M1,m,M2,m, . . . ,MN,m} que descrevem os estados da cadeia de Markov para
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Qyr,m , satisfazem a relac¸a˜o de regularidade do caso anterior, onde foi assumida distribuic¸a˜o
Normal. Isso ocorre devido a` na˜o linearidade da transformac¸a˜o inversa G(·). Para ver isto
de forma mais clara, considere Lj,m os pontos me´dios dos intervalos [Yj,m, Yj+1,m], para j =















Mj,m 6= yj,m + yj+1,m
2
(3.84)
Portanto, quando se utiliza a transformac¸a˜o de Box-Cox, tanto os pontos que constituem o
espac¸o de estado da cadeia de Markov como a partic¸a˜o do espac¸o amostral do processo yr,m
sa˜o calculados usando-se a transformac¸a˜o inversa previamente ajustada visando a aproximac¸a˜o
Normal.
3.4 Conclusa˜o
Este cap´ıtulo abordou o ajuste das distribuic¸o˜es de probabilidade para o caso de vazo˜es
dependentes no tempo, considerando um modelo markoviano PAR(1) com a func¸a˜o densidade
de probabilidade Normal e alternativamente usando-se a transformac¸a˜o de Box-Cox quando a
hipo´tese de normalidade na˜o pode ser sustentada. Para os casos em que as vazo˜es afluentes sa˜o
consideradas varia´veis aleato´rias independentes, o modelo proposto e´ considerado simplesmente





Neste cap´ıtulo sa˜o explicadas as diversas abordagens de programac¸a˜o dinaˆmica (PD) e os
detalhes de implementac¸a˜o computacional que foram empregados na soluc¸a˜o do POE. Primeira-
mente sera´ feita uma explicac¸a˜o gene´rica da PDE. Em seguida sera˜o apresentadas as formulac¸o˜es
dos diversos tipos de PD em suas verso˜es determin´ıstica, independente e markoviana aplicadas
ao POE. Ale´m disso, tambe´m sera´ feita uma comparac¸a˜o da abordagem de soluc¸a˜o do POE por
PDED, visando avaliar as consequeˆncias de se inverter a equac¸a˜o recursiva tradicional da PDE,
que e´ “decisa˜o-acaso”, pela equac¸a˜o recursiva da PDED, que e´ “acaso-decisa˜o”. Por u´ltimo os
detalhes empregados na implementac¸a˜o das diversas abordagens de PD sa˜o explorados.
4.2 Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica
No sistema ele´trico brasileiro a determinac¸a˜o de estrate´gias de operac¸a˜o dos sistemas interli-
gados tem como base a Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica (PDE) (Silva, 1981), (Stedinger,
Sula e Loucks, 1984), (Thanos e Yeh, 1987), (Loucks e van Beek, 2005). O objetivo da PDE,
caracterizada como uma pol´ıtica de controle em malha fechada, e´ determinar uma pol´ıtica de
deciso˜es que fornec¸a, a cada esta´gio de planejamento, a decisa˜o para cada poss´ıvel estado do
sistema. Esta te´cnica e´ apropriada para problemas de otimizac¸a˜o multi-esta´gios e tem como
caracter´ıstica a capacidade de tratar adequadamente as na˜o linearidades e a estocasticidade do
problema. Sua principal limitac¸a˜o, entretanto, esta´ na necessidade da discretizac¸a˜o do espac¸o
de estados (Nemhauser, 1966), (Bertsekas, 1976), (Bertsekas, 1995).
Na PDE a dimensa˜o do problema cresce exponencialmente com o nu´mero de varia´veis de
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estados considerado, e consequ¨entemente a abordagem e´ limitada pela chamada “maldic¸a˜o da
dimensionalidade”. Diversas alternativas teˆm sido propostas para superar o problema da di-
mensionalidade na PDE. No POE uma sugesta˜o e´ a agregac¸a˜o do sistema hidrele´trico em
um sistema equivalente, onde varia´veis hidra´ulicas sa˜o transformadas em varia´veis energe´ticas,
usualmente adotando regras lineares (paralelas) de operac¸a˜o de reservato´rios (Arvanitids e Ros-
ing, 1970a), (Arvanitids e Rosing, 1970b), (Carvalho e Rosenblatt, 1977), (Terry et al., 1980),
(Turgeon, 1980), (Duran et al., 1985), ou utilizando regras na˜o lineares (Cruz Jr., 1998), que
proporcionam melhor desempenho devido a` diferenciac¸a˜o do comportamento dos reservato´rios
em func¸a˜o de sua posic¸a˜o na cascata (Soares e Carneiro, 1993).
Na PDE o problema se divide em etapas (esta´gios) e a melhor decisa˜o em cada etapa e´
determinada de acordo com a situac¸a˜o (estado) em que o sistema se encontra. O processo de
otimizac¸a˜o baseia-se no conhecimento pre´vio de todas as possibilidades futuras e suas conse-
queˆncias, de modo a satisfazer o princ´ıpio de otimalidade de Bellman (Bellman, 1962). Assim
o custo total de operac¸a˜o e´ dado pela soma do custo de decisa˜o no pro´prio esta´gio com o custo
futuro pre´-determinado a partir do esta´gio seguinte. Como o problema e´ estoca´stico, a decisa˜o
em cada esta´gio e´ obtida com base na distribuic¸a˜o de probabilidades das vazo˜es afluentes a`
usina.
Em cada esta´gio as deciso˜es sa˜o determinadas atrave´s da minimizac¸a˜o da soma do custo
presente mais o custo esperado futuro, assumindo deciso˜es o´timas para todos os esta´gios sub-
sequentes. Este custo e´ aditivo no sentido que o custo ocorrido no esta´gio corrente acumula-se
sobre o tempo.
Segundo o princ´ıpio de otimalidade de Bellman (Bellman, 1962), se Ω∗t = (q
∗
k, . . . , q
∗
T ), para
t = k, . . . , T , e´ uma pol´ıtica o´tima estando o sistema no estado xk−1 no esta´gio t = k−1, enta˜o
Ω∗t , para t = k+1, . . . , T , sera´ uma pol´ıtica o´tima para o estado inicial xk = φ(xk−1, yk, qk) no
esta´gio t = k, onde φ representa a equac¸a˜o de transic¸a˜o de estado do sistema.
Na te´cnica de resoluc¸a˜o backward o problema e´ resolvido com a busca de pol´ıticas o´timas
partindo do esta´gio final T , onde o custo terminal αT (xT ) e´ conhecido, e seguindo ate´ o esta´gio
inicial, atrave´s da equac¸a˜o recursiva dada por:
αt−1(xt−1) = minQtEyt {ψt(dt − ht) + γt αt(xt)} (4.1)
t = T, T − 1, ..., 1
onde, Qt e´ o intervalo de varredura das deciso˜es, αt(xt) representa o valor esperado mı´nimo do
custo de operac¸a˜o do esta´gio t ao final do horizonte T , supondo que o sistema se encontra no
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ht = k [φ(x
med
t )− θ(qt)− δ(qt)] qt (4.3)
xt = xt−1 + (yt − qt)βt (4.4)
ut = qt + vt (4.5)
xt ≤ xt ≤ xt (4.6)
qt ≤ qt ≤ qt (4.7)
Supondo conhecida a func¸a˜o densidade de probabilidade da varia´vel estoca´stica, no caso










t = T, T − 1, ..., 1
Supondo a discretizac¸a˜o da distribuic¸a˜o de probabilidades das vazo˜es, uma pol´ıtica o´tima
Ω∗t , com t = 1, . . . , T , para o problema (4.3)-(4.7) pode ser obtida pela soluc¸a˜o de:
αt−1(xt−1) = minQt
{









xit = xt−1 + (y
i
t − qt)βt (4.10)
e
hit = k [φ(
xit + xt−1
2
)− θ(qt)− δ(qt)] qt (4.11)




4.3 Programac¸a˜o Dinaˆmica Determin´ıstica
Na Programac¸a˜o Dinaˆmica Determin´ıstica (PDD) a vaza˜o afluente em cada meˆs m e´ as-
sumida conhecida previamente e calculada com base no histo´rico das vazo˜es afluentes de cada
usina. A abordagem usual e´ adotar para cada meˆs a vaza˜o afluente denominada MLT (Me´dia
de Longo Termo), ym, que consiste na me´dia aritme´tica das vazo˜es afluentes de cada meˆs e de







No contexto da PDE, a PDD pode ser interpretada como um caso particular, onde a func¸a˜o
de distribuic¸a˜o de probabilidades e´ a func¸a˜o impulso que atribui probabilidade unita´ria de
ocorrer a vaza˜o afluente dada pela MLT.
A equac¸a˜o recursiva para a programac¸a˜o dinaˆmica no caso determin´ıstico pode ser escrita
como:
αt−1(xt−1) = minqt∈Qt{ψt(dt − ht) + γt αt(xt)} (4.13)
onde:













Figura 4.1: Esquema da PDD.
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onde o espac¸o das varia´veis de controle do sistema e´ o conjunto de turbinagem qt ∈ Qt =
[0, qmax].
A Figura 4.1 ilustra o esquema da PDD. Para cada volume discretizado no esta´gio t − 1
as poss´ıveis deciso˜es sa˜o percorridas e para cada uma delas o custo futuro e´ obtido, supondo
o estado resultante da decisa˜o tomada e da aflueˆncia MLT, segundo a equac¸a˜o de transic¸a˜o de
estado (4.13).
4.4 Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica com Vazo˜es In-
dependentes
Na Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica Independente (PDEI) as vazo˜es afluentes sa˜o repre-
sentadas de forma na˜o correlacionada meˆs a meˆs. Um ajuste de vazo˜es e´ realizado utilizando os
dados do histo´rico de vazo˜es naturais de acordo com a distribuic¸a˜o escolhida. A func¸a˜o de custo
futuro e´ ponderada pelas probabilidades de ocorrerem as vazo˜es em cada meˆs, desprezando a
correlac¸a˜o temporal entre elas (Siqueira, Zambelli, Cicogna e Soares, 2006), (Castro, 2006). De
forma ana´loga a` equac¸a˜o recursiva apresentada na PDD, o que difere agora e´ o custo futuro
que dessa vez e´ ponderado pelas probabilidades pi como mostra a Figura 4.2.









xit = xt−1 + (y
i
t − qt)βt (4.16)
e
hit = k [φ(
xit + xt−1
2




























Figura 4.2: Esquema da PDEI.
Na Figura 4.2 pode-se visualizar o esquema de otimizac¸a˜o da PDEI. Para cada esta´gio e
para cada varia´vel de estado varre-se o espac¸o de decisa˜o Qt e para cada decisa˜o nesse espac¸o
percorre-se o espac¸o das varia´veis aleato´rias de aflueˆncia yt que esta˜o associadas a uma func¸a˜o
densidade de probabilidade. Calcula-se enta˜o o custo esperado de operac¸a˜o, que e´ dado pela
soma do custo presente e do custo futuro, supondo o estado resultante da decisa˜o. O menor
custo esperado de operac¸a˜o e a respectiva decisa˜o o´tima sa˜o registrados para cada estado de
armazenamento. Ao final do processo de otimizac¸a˜o duas tabelas sa˜o obtidas, uma com as
deciso˜es o´timas e outra com os custos esperados futuros o´timos.
4.5 Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica com Vazo˜es Mar-
kovianas
Na Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica Markoviana (PDEM) existe correlac¸a˜o temporal das
vazo˜es afluentes que sa˜o representadas por uma cadeia de Markov de ordem unita´ria. De forma
ana´loga a` PDEI, um ajuste de vazo˜es e´ realizado utilizando os dados do histo´rico de vazo˜es
naturais de acordo com a distribuic¸a˜o escolhida (Siqueira, Zambelli, Cicogna e Soares, 2006),
(Siqueira, Zambelli, Cicogna, Andrade e Soares, 2006).
Na PDEM o custo futuro tambe´m e´ ponderado pelas probabilidades de uma certa vaza˜o
afluente acontecer no meˆs corrente, sendo que no meˆs anterior ocorreu uma dada aflueˆncia.
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O custo futuro agora depende na˜o somente do estado de armazenamento do esta´gio t, mas












xjt = xt−1 + (y
j
t − qt)βt (4.19)
e
hjt = k [φ(
xjt + xt−1
2
)− θ(qt)− δ(qt)] qt (4.20)






















Figura 4.3: Esquema da PDEM.
Os ı´ndices j, i apresentados na Figura 4.3, esta˜o associados a`s discretizac¸o˜es das varia´veis
yt e yt−1, respectivamente e pij e´ a probabilidade de ocorrer a vaza˜o afluente j dado que no meˆs
anterior ocorreu a vaza˜o i, calculada a partir da func¸a˜o densidade de probabilidade condicionada
f(yt/yt−1).
A Figura 4.3 apresenta o esquema do processo de otimizac¸a˜o da PDEM onde dessa vez a
varia´vel de aflueˆncia do meˆs anterior yt−1 e´ considerada na resoluc¸a˜o do problema.
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O processo de resoluc¸a˜o da PDEM e´ semelhante ao da PDEI so´ que desta vez existe mais
uma varredura no espac¸o das aflueˆncias do meˆs anterior. E a func¸a˜o densidade de probabilidade
depende da vaza˜o afluente que ocorreu no meˆs anterior. O custo futuro esperado o´timo e as
deciso˜es o´timas sa˜o armazenados para cada estado de armazenamento do esta´gio atual t e
aflueˆncia do meˆs anterior t− 1.
4.6 Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica Dual
A Programac¸a˜o Dinaˆmica Estoca´stica Dual (PDED) e´ baseada na formulac¸a˜o chamada
“acaso-decisa˜o” (Kligerman, 1992), (Siqueira, 2003), (Gonc¸ales, 2007). Nesse tipo de formulac¸a˜o
supo˜e-se que no in´ıcio de cada meˆs e´ conhecida a vaza˜o afluente a ocorrer nesse meˆs. Cada estado
de final de meˆs e´ representado pelo par “volume armazenado ao final do meˆs” e “vaza˜o afluente
do meˆs”. A distribuic¸a˜o de vazo˜es afluentes e´ representada por um conjunto de aflueˆncias com
respectivas probabilidades de ocorreˆncia. Cada aflueˆncia e´ estudada separadamente, resultando
em diferentes deciso˜es o´timas individuais. Para cada combinac¸a˜o de n´ıvel de armazenamento e
de aflueˆncia, dentro da discretizac¸a˜o considerada nos estudos, e´ encontrada uma decisa˜o o´tima.
Dado um estado de armazenamento, cada decisa˜o o´tima leva a um custo total de operac¸a˜o.
E´ calculado enta˜o um custo esperado, ou seja, a esperanc¸a matema´tica dos diferentes custos
associados a`s diferentes deciso˜es o´timas encontradas.






minqt∈Qt[ψt(dt − hjt ) + γt αt(xjt )]
}
(4.21)
xjt = xt−1 + (y
j
t − qjt )βt (4.22)
hjt = k [φ(
xjt + xt−1
2






























Figura 4.4: Esquema da PDED.
O ı´ndice j apresentado na Figura 4.4, esta´ associado a`s discretizac¸o˜es das varia´veis yt e
qt. A probabilidade de ocorrer a vaza˜o afluente j e´ calculada a partir da func¸a˜o densidade de
probabilidade f(yt), desconsiderando a correlac¸a˜o no tempo, de forma ana´loga a` PDEI.
A Figura 4.4 apresenta o esquema do processo de otimizac¸a˜o da PDED. Nesse caso, para
cada varia´vel de estado xt−1 e para cada vaza˜o afluente discretizada yt, encontra-se uma decisa˜o
o´tima no intervalo [0, qmax]. Dessa forma, para cada combinac¸a˜o de aflueˆncia e turbinagem
o´tima obte´m-se um novo estado de armazenamento que leva a um custo de operac¸a˜o. A partir
desses custos de operac¸a˜o para cada estado em t tem-se um custo o´timo esperado de operac¸a˜o.
4.7 Detalhes da Implementac¸a˜o da PD
A primeira implementac¸a˜o da PD realizada considerou a discretizac¸a˜o das varia´veis de
estado e decisa˜o. Com isso existia a necessidade de va´rios lac¸os na otimizac¸a˜o, o que acarretava
um esforc¸o computacional elevado. Tambe´m se varria a varia´vel de decisa˜o da turbinagem
inicial, de zero ate´ o engolimento ma´ximo da usina. Neste trabalho foi feita uma melhoria com
relac¸a˜o ao tempo de execuc¸a˜o, pois, em vez de comec¸ar a varrer, em cada esta´gio, desde o
in´ıcio da turbinagem, considerou-se como turbinagem inicial a turbinagem do estado anterior.
Isso levou a uma reduc¸a˜o muito significante no tempo computacional (Zambelli, Siqueira e
Soares, 2006).
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Outro detalhe de implementac¸a˜o adotado no algoritmo de PD foi considerar apenas a dis-
cretizac¸a˜o da varia´vel de estado. Desta forma para cada ponto discretizado de estado foi
realizada uma busca local cont´ınua na varia´vel de decisa˜o.
4.7.1 Interpolac¸a˜o por Spline Cu´bica
Mais um detalhe de implementac¸a˜o inserido no algoritmo da PD foi adotar, na aproximac¸a˜o
da func¸a˜o de custo futuro, a interpolac¸a˜o por spline cu´bica no lugar da interpolac¸a˜o linear. A
seguir a spline cu´bica sera´ explicada.
Dado o custo futuro tabulado αi = α(xi), i = 1 . . .N , focando a atenc¸a˜o para um particular
intervalo [xj , xj+1], a interpolac¸a˜o linear para o valor x nesse intervalo e´ dada por:
α = Aαj +Bαj+1 (4.24)
onde:
A ≡ xj+1 − x
xj+1 − xj (4.25)
B ≡ 1−A = x− xj
xj+1 − xj (4.26)
Por ser linear a Equac¸a˜o (4.24) na˜o possui segunda derivada no intervalo. O objetivo da
interpolac¸a˜o por spline cu´bica e´ obter uma expressa˜o que seja suave na primeira derivada e
cont´ınua na segunda derivada, ambas as derivadas pertencentes ao intervalo e suas fronteiras
(Numerical Recipes in C++: The Art Scientific Computing, 2002).
Suponha que agora, ale´m dos valores tabelados de αi, tem-se tambe´m os valores das segundas
derivadas, α
′′
, que formam um conjunto de nu´meros α
′′
i . Dessa forma, dentro de cada intervalo
adiciona-se um termo com as segundas derivadas:





onde A e B sa˜o definidos em (4.25) e (4.26) e:
C ≡ 1
6
(A3 −A)(xj+1 − xj)2 (4.28)
D ≡ 1
6
(B3 − B)(xj+1 − xj)2 (4.29)
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Pode-se verificar que α
′′
e´ de fato a segunda derivada do novo polinoˆmio interpolador.
Derivando a Equac¸a˜o (4.27) com relac¸a˜o a x e usando as definic¸o˜es de A,B,C,D para obter





xj+1 − xj −
3A2 − 1
6
(xj+1 − xj)α′′j +
3B2 − 1
6
(xj+1 − xj)α′′j+1 (4.30)








Sendo A = 1 em xj , A = 0 em xj+1, enquanto B e´ o contra´rio, a Equac¸a˜o (4.31) mostra que
α
′′
e´ exatamente a segunda derivada tabelada e ale´m disso a segunda derivada sera´ cont´ınua
na fronteira entre os dois intervalos (xj−1, xj) e (xj , xj+1).
O u´nico problema e´ que foi suposto que os valores α
′′
i sa˜o conhecidos, enquanto na ver-
dade eles na˜o sa˜o. Entretanto, na˜o e´ necessa´rio que a primeira derivada, calculada em (4.30),
seja cont´ınua nas fronteiras dos dois intervalos. A ide´ia chave da spline cu´bica e´ impor essa
continuidade e usa´-la para obter as equac¸o˜es das segundas derivadas α
′′
i .
As equac¸o˜es necessa´rias sa˜o obtidas considerando a Equac¸a˜o (4.30) avaliada em x = xj no
intervalo (xj−1, xj) igual a` mesma equac¸a˜o avaliada em x = xj mas no intervalo (xj , xj+1). Com

















xj+1 − xj −
αj − αj−1
xj − xj−1 (4.32)
Tem-se enta˜o N − 2 equac¸o˜es lineares nos N desconhecidos valores α′′j . Para uma u´nica





N . As duas maneiras mais comuns de fazer isso sa˜o:
• Considerar um ou ambos os valores α′′1 e α′′N , obtendo enta˜o a chamada spline cu´bica
natural, com derivada segunda nula em uma ou ambas fronteiras.
• Escolher um dos valores α′′1 e α′′N derivados da Equac¸a˜o (4.30) para dessa forma fazer com
que a primeira derivada da func¸a˜o interpoladora tenha um valor especificado em alguma
ou ambas as fronteiras.
Uma raza˜o pela qual as splines cu´bicas sa˜o especialmente pra´ticas e´ que as Equac¸o˜es (4.32)
com as duas condic¸o˜es adicionais de fronteira, ale´m de serem lineares, sa˜o tambe´m tridiagonais
e portanto muito fa´ceis de resolver.
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Em todas as implementac¸o˜es das programac¸o˜es dinaˆmicas considerou-se a interpolac¸a˜o dos
custos futuros de operac¸a˜o por spline cu´bica natural.
4.7.2 Me´todo de Busca Local por Raza˜o A´urea
Primeiramente sera´ feita uma breve introduc¸a˜o sobre a busca local univaria´vel usando in-
tervalo de incerteza e em seguida o algoritmo de busca por raza˜o a´urea sera´ descrito dentro
desse contexto.
Considere um problema de minimizar uma func¸a˜o θ(λ) sujeita a a ≤ λ ≤ b. Desde que a
soluc¸a˜o exata do mı´nimo valor de θ sobre [a, b] na˜o seja conhecida, esse intervalo e´ denominado
intervalo de incerteza. Durante o procedimento de busca, se for poss´ıvel eliminar partes do
intervalo que na˜o contenham o mı´nimo, enta˜o o intervalo de incerteza e´ reduzido. Em geral
[a, b] e´ chamado de intervalo de incerteza, se um valor mı´nimo λ esta´ contido em [a, b], embora
seu valor exato na˜o seja conhecido.
A seguir sera´ apresentado um teorema que mostra que se uma func¸a˜o θ e´ estritamente quase
convexa, enta˜o o intervalo de incerteza pode ser reduzido atrave´s da avaliac¸a˜o de θ em dois
pontos pertencentes ao intervalo.
Teorema: Seja θ : E1 −→ E2 uma func¸a˜o estritamente quase convexa no intervalo [a, b].
Seja λ, µ ∈ [a, b] tal que λ < µ. Se θ(λ) > θ(µ), enta˜o θ(z) ≥ θ(µ) para todo z ∈ [a, λ]. Se
θ(λ) ≤ θ(µ), enta˜o θ(z) ≥ θ(λ) para todo z ∈ [µ, b].
A partir do teorema mencionado acima, sob estrita quase convexidade se θ(λ) > θ(µ), enta˜o
o novo intervalo de incerteza e´ [λ, b]. Por outro lado, se θ(λ) ≤ θ(µ), o novo intervalo de
incerteza sera´ [a, µ]. Esses dois casos esta˜o ilustrados na Figura 4.5.
Literaturas de programac¸a˜o na˜o linear frequentemente usam o conceito de unimodalidade
de θ para reduzir o intervalo de incerteza. Para o me´todo apresentado a seguir sera´ utilizado o










Figura 4.5: Esquema da reduc¸a˜o do intervalo de incerteza.
Numa certa iterac¸a˜o k do me´todo de busca por raza˜o a´urea, seja o intervalo de incerteza
[ak, bk]. De acordo com o teorema apresentado, o novo intervalo de incerteza [ak+1, bk+1] e´ dado
por [λk, bk] se θ(λk) > θ(µk) e [ak, µk] se θ(λk) ≤ θ(µk). Os pontos λk e µk sa˜o selecionados da
seguinte maneira:
1. O comprimento do novo intervalo de incerteza bk+1 − ak+1 na˜o depende da sa´ıda da k-
e´sima iterac¸a˜o, ou seja, se θ(λk) > θ(µk) ou θ(λk) ≤ θ(µk). Entretanto, deve-se ter bk − λk =
µk − ak. Portanto, se λk e´ da forma:
λk = ak + (1− α)(bk − ak) (4.33)
onde α ∈ (0, 1), enta˜o µk deve ser da forma:
µk = ak + α(bk − ak) (4.34)
enta˜o:
bk+1 − ak+1 = α(bk − ak) (4.35)
2. Conforme λk+1 e µk+1 sa˜o selecionados para serem utilizados na pro´xima iterac¸a˜o, ou
λk+1 coincide com µk ou µk+1 coincide com λk. A Figura 4.6 ilustra essas duas possibilidades.
Caso 1: θ(λk) > θ(µk)
Nesse caso, ak+1 = λk e bk+1 = bk. Fazendo λk+1 = λk e aplicando (4.33) com k substitu´ıdo
por k + 1, tem-se:
µk = λk+1 = ak+1 + (1− α)(bk+1 − ak+1) = λk + (1− α)(bk − λk) (4.36)
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Substituindo as expresso˜es de λk e µk de (4.33) e (4.34) na equac¸a˜o acima, obte´m-se a
equac¸a˜o α2 + α1 = 0.
Caso 2: θ(λk) ≤ θ(µk)
Nesse caso, ak+1 = ak e bk+1 = µk. Fazendo µk+1 = λk e aplicando (4.34) com k substitu´ıdo
por k + 1, tem-se:
λk = µk+1 = ak+1 + α(bk+1 − ak+1) = ak + α(µk − ak) (4.37)
As ra´ızes da equac¸a˜o α2 + α1 = 0 sa˜o α ∼= 0, 618 e α ∼= −1, 618. Como α tem que estar
contido no intervalo (0, 1) enta˜o α ∼= 0, 618. Resumindo, se na iterac¸a˜o k, µk e λk sa˜o escolhidos
de acordo com (4.33) e (4.34), onde α = 0, 618, enta˜o o intervalo de incerteza e´ reduzido a uma
taxa de 0, 618. Na primeira iterac¸a˜o duas avaliac¸o˜es sa˜o necessa´rias, uma para λ1 e outra para






















Figura 4.6: Ilustrac¸a˜o do me´todo de raza˜o a´urea.
4.8 Ferramentas Computacionais
A UNICAMP vem desenvolvendo um sistema computacional de apoio a` decisa˜o denominado
HydroLab, onde sa˜o implementados modelos de simulac¸a˜o e de otimizac¸a˜o de usinas individua-
lizadas com representac¸a˜o precisa da operac¸a˜o das usinas. O sistema tambe´m possui um modelo
de previsa˜o de vazo˜es baseado em redes neurais nebulosas. O Hydrolab foi projetado para dar
apoio a` decisa˜o no planejamento da operac¸a˜o energe´tica e todas as suas ferramentas atuam em
base mensal, como os modelos NEWAVE e MSUI (Cicogna, 2003). O HydroLab possui uma
cadeia de coordenac¸a˜o hidrote´rmica composta por duas etapas:
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• Planejamento da Operac¸a˜o: Etapa com horizonte de ate´ cinco anos e discretizac¸a˜o mensal,
sendo o primeiro meˆs discretizado em semanas. Nessa etapa o objetivo principal e´ o
gerenciamento otimizado dos reservato´rios de acumulac¸a˜o das usinas hidrele´tricas visando
a` minimizac¸a˜o dos custos esperados de complementac¸a˜o do mercado atrave´s de gerac¸a˜o
termele´trica, importac¸a˜o e racionamento.
• Programac¸a˜o da Operac¸a˜o: Etapa com horizonte de ate´ uma semana e discretizac¸a˜o
hora´ria, sendo o primeiro dia discretizado em meias-horas. Nessa etapa o objetivo prin-
cipal e´ o atendimento da carga respeitando restric¸o˜es energe´ticas, hidra´ulicas e ele´tricas
dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o. Do ponto de vista energe´tico, as restric¸o˜es sa˜o
representadas pelas metas de gerac¸a˜o das usinas hidrele´tricas estabelecidas pelo plane-
jamento da operac¸a˜o para a semana em considerac¸a˜o. Do ponto de vista hidra´ulico, as
restric¸o˜es correspondem aos limites operacionais das usinas, aos usos mu´ltiplos da a´gua,
e aos tempos de viagem da a´gua entre usinas em cascata. Do ponto de vista ele´trico,
as restric¸o˜es correspondem aos limites de transmissa˜o da rede ele´trica e a`s restric¸o˜es de
seguranc¸a.
4.8.1 Mo´dulo HydroProgDin no HydroLab
Nesta sec¸a˜o sa˜o explicados os passos de ajuste das distribuic¸o˜es de probabilidades das vazo˜es
afluentes aos reservato´rios das usinas e o ca´lculo da pol´ıtica operativa por PD que esta˜o inseridos
no mo´dulo HydroProgDin.
• Mo´dulo Ajuste Vazo˜es: Neste mo´dulo o usua´rio tem a opc¸a˜o de escolher o tipo de
ajuste de probabilidades, considerando as vazo˜es independentes no tempo ou correla-
cionadas, que deseja para aproximar uma func¸a˜o densidade de probabilidade de acordo
com os dados do histo´rico de vazo˜es da usina em estudo, que pode ser Normal, Lognor-
mal ou Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox. A distribuic¸a˜o de probabilidade padra˜o
e´ a Normal. O mo´dulo ajusta as distribuic¸o˜es de probabilidade para cada meˆs do ano.
Apo´s a execuc¸a˜o sa˜o geradas 12 tabelas, uma para cada meˆs, com valores de aflueˆncia
e probabilidade associadas. Esses valores de aflueˆncia e probabilidade, para os casos de
vazo˜es estoca´sticas, sa˜o carregados e utilizados no mo´dulo HydroPD. A Figura 4.7 ilustra
a interface do Mo´dulo Ajuste Vazo˜es.
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Figura 4.7: Ilustrac¸a˜o da interface do mo´dulo Ajuste Vazo˜es em HydroProgDin.
• Mo´dulo HydroPD: E´ responsa´vel pelo ca´lculo das pol´ıticas de PD. O usua´rio pode
escolher um dos quatro tipos de pol´ıticas dentro da aba “Cena´rio” e escolher a usina que
pretende otimizar. Na aba “Avanc¸ado->Programac¸a˜o Dinaˆmica” existe a possibilidade
de alterar o nu´mero de discretizac¸o˜es da varia´vel de estado e, caso seja escolhida a opc¸a˜o
de vaza˜o discreta, aparece um campo para colocar o nu´mero de discretizac¸a˜o da decisa˜o.
As Figuras 4.8 e 4.9 ilustram as interfaces do mo´dulo HydroPD. Apo´s a execuc¸a˜o as 12
tabelas de decisa˜o e de custo podem ser visualizadas para cada meˆs, assim como o valor
da a´gua. As tabelas o´timas obtidas pelo HydroPD sa˜o carregadas e simuladas no mo´dulo
HydroSim LP.
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Figura 4.8: Ilustrac¸a˜o da interface do mo´dulo HydroPD: Cena´rio.
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Figura 4.9: Ilustrac¸a˜o da interface do mo´dulo HydroPD: Avanc¸ado->Programac¸a˜o Dinaˆmica.
4.8.2 Mo´dulo de Simulac¸a˜o no HydroSim
Pretende-se aqui explicar brevemente como funciona o processo de simulac¸a˜o dentro do
HydroLab dos resultados das pol´ıticas operativas baseadas em PD do mo´dulo HydroProgDin.
E´ no modelo de simulac¸a˜o que se da´ a composic¸a˜o da soluc¸a˜o do planejamento energe´tico
da operac¸a˜o. Neste trabalho utilizou-se um modelo de simulac¸a˜o com usinas individualizadas,
denominado HydroSim, ja´ utilizado em outros trabalhos (Cicogna, 2003), (Zambelli, 2006). O
projeto e a implementac¸a˜o desse simulador tiveram o cuidado de generalizar a pol´ıtica opera-
cional utilizada na simulac¸a˜o hidrote´rmica, obtendo como principal resultado um simulador
capaz de avaliar e comparar diferentes pol´ıticas operacionais.
O HydroSim LP faz parte do conjunto de ferramentas do sistema computacional Hydro-
Lab, plataforma base a` qual foi inserido o simulador das pol´ıticas operativas baseadas em PD.
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Este mo´dulo foi inicialmente idealizado como um modelo de simulac¸a˜o da operac¸a˜o de usinas
hidrele´tricas num horizonte de discretizac¸a˜o mensal, utilizando se´ries histo´ricas de vazo˜es aflu-
entes. Destaca-se a verificac¸a˜o das condic¸o˜es de operac¸a˜o do sistema gerador frente a um grande
conjunto de restric¸o˜es, tais como: atendimento da demanda, limites operativos de reservato´rios
e usinas, usos mu´ltiplos da a´gua, manutenc¸a˜o e falhas na operac¸a˜o das usinas e restric¸o˜es
hidrolo´gicas como, por exemplo, o fenoˆmeno de evaporac¸a˜o na superf´ıcie dos reservato´rios.
A cada esta´gio da simulac¸a˜o a soluc¸a˜o fornecida pela pol´ıtica operativa e´ aplicada ao sistema
considerando as condic¸o˜es de simulac¸a˜o (se´rie de vazo˜es de simulac¸a˜o). A aplicac¸a˜o de uma
decisa˜o baseia-se no ca´lculo do balanc¸o de massa de a´gua dos reservato´rios, chamado de balanc¸o
hidra´ulico. Para esse ca´lculo e´ necessa´rio considerar os dados que aumentam o armazenamento,
como por exemplo a vaza˜o incremental, e os dados que reduzem o armazenamento, como as
perdas por evaporac¸a˜o. Depois de realizado o balanc¸o de massas segue-se o procedimento de
ca´lculo que verifica a existeˆncia de alguma violac¸a˜o das restric¸o˜es operativas. A violac¸a˜o de
restric¸o˜es de limites mı´nimos e ma´ximos dos reservato´rios implica na alterac¸a˜o da decisa˜o para
a factibilizac¸a˜o da soluc¸a˜o. Violac¸o˜es de limites de vaza˜o, como deflueˆncias mı´nima e ma´xima,
na˜o afetam a decisa˜o e sa˜o apresentadas na soluc¸a˜o final.
Segue-se enta˜o o ca´lculo da gerac¸a˜o hidrele´trica de cada usina, considerando-se o armazena-
mento me´dio durante o referido per´ıodo de operac¸a˜o.
Vale lembrar que caso seja carregada na simulac¸a˜o a pol´ıtica o´tima de PDED, existem opc¸o˜es
de treˆs modelos de previsa˜o a serem considerados na simulac¸a˜o dessas pol´ıticas. O primeiro
modelo utiliza a MLT, o segundo considera a perfeita previsa˜o e o u´ltimo utiliza as previso˜es
feitas atrave´s de redes Neuro-Fuzzy (apeˆndice A).
A Figura 4.10 apresenta a interface do simulador das pol´ıticas operativas de PD inserida no
mo´dulo HydroSim LP.
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Figura 4.10: Ilustrac¸a˜o da interface do mo´dulo HydroSim LP.
4.9 Resumo
Foram apresentados neste cap´ıtulo os conceitos das abordagens baseadas em programac¸a˜o
dinaˆmica. O me´todo foi formulado atrave´s do princ´ıpio de otimalidade de Bellman. Em seguida
foram apresentadas as pol´ıticas de PD considerando as vazo˜es determin´ısticas (PDD), indepen-
dentes (PDEI e PDED) e markovianas (PDEM). Ale´m disso, foram comentados os detalhes
de implementac¸a˜o propostos, tais como a utilizac¸a˜o de spline cu´bica na aproximac¸a˜o do custo
futuro e o uso de busca local para encontrar as turbinagens o´timas para cada varia´vel de
armazenamento. Foram tambe´m explicados os detalhes do mo´dulo HydroProgDin, que foi de-
senvolvido neste trabalho dentro do HydroLab. A seguir essas alterac¸o˜es sera˜o explicadas no




Para considerar a diversidade hidrolo´gica do sistema brasileiro os resultados deste trabalho
abrangem usinas hidrele´tricas localizadas em diferentes regio˜es do Brasil. Foram selecionadas
para estudo as usinas Serra da Mesa, Sobradinho e Furnas, situadas nas bacias dos rios To-
cantins, Sa˜o Francisco e Grande, respectivamente.
Quatro abordagens da PD foram implementadas e testadas em um sistema composto por
apenas uma usina hidrele´trica. Embora simples, esse sistema representado por um u´nico reser-
vato´rio esta´ sujeito ao mesmo grau de dificuldade que oferece a representac¸a˜o da estocasticidade
das vazo˜es afluentes de sistemas formados por mu´ltiplos reservato´rios. Ale´m disso, a modelagem
para representar sistemas compostos por mu´ltiplos reservato´rios e´ obtida atrave´s da agregac¸a˜o
desses reservato´rios em um modelo equivalente, o que na˜o permite a representac¸a˜o de forma
detalhada das caracter´ısticas individuais de cada usina (Arvanitids e Rosing, 1970a).
Para cada usina considerada, os resultados das abordagens de PD foram investigados em treˆs
etapas: ajuste das distribuic¸o˜es de probabilidades para as vazo˜es afluentes aos reservato´rios,
obtenc¸a˜o das pol´ıticas operativas o´timas atrave´s dos algoritmos de PD, simulac¸a˜o das pol´ıticas
operativas de PD obtidas na segunda etapa.
5.1 Dados Operativos das Usinas
A Tabela 5.1 apresenta os seguintes dados operativos de cada usina investigada: capacidade
instalada, produtibilidade espec´ıfica da usina, deflueˆncia mı´nina, engolimento ma´ximo, volumes
mı´nimo e ma´ximo.
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Tabela 5.1: Dados operacionais das usinas hidrele´tricas.
Usina Serra da Mesa Sobradinho Furnas
Cap. Inst.(MW) 1275 1050 1312
Produt. Espec. (MW/(m3/s)m) 0,00912 0,00902 0,00863
Deflueˆncia Min. (m3/s) 98 1300 196
Engolimento Max.(m3/s) 1165,9 4183 1616
Volume Min. (hm3) 11150 5447 5733
Volume Max. (hm3) 54400 34116 22950
A Tabela 5.2 apresenta os coeficientes dos polinoˆmios de cota de montante φ(xt) e de
jusante θ(qt) dos reservato´rios das usinas de Serra da Mesa, Sobradinho e Furnas. Esses dados
sa˜o utilizados nos ca´lculos das pol´ıticas operativas por PD.
Tabela 5.2: Coeficientes dos polinoˆmios de cota de montante e de jusante das usinas.
Coeficientes Serra da Mesa Sobradinho Furnas
φ(xt)
a0 3,877328E+02 3,748267E+02 7,361261E+02
a1 3,487404E-03 1,273985E-03 3,193892E-03
a2 -8,567909E-08 -4,732291E-08 -1,608703E-07
a3 1,233703E-12 1,067248E-12 5,076109E-12
a4 -7,135002E-18 -9,645695E-18 -6,504317E-17
θ(qt)
b0 3,327979E+02 3,596538E+02 6,716328E+02
b1 1,342970E-03 1,964010E-03 1,017380E-03
b2 8,819558E-08 -2,968730E-07 -1,799719E-07
b3 -1,627669E-11 2,508280E-11 2,513280E-11
b4 0,000000E+00 -7,702299E-16 0,000000E+00
A fim de obter um sistema hidrote´rmico para os estudos de caso, um parque termele´trico
fict´ıcio e um mercado constante foram considerados, ambos com poteˆncias iguais a` capacidade
instalada da usina hidrele´trica.
A func¸a˜o de custo da complementac¸a˜o te´rmica utilizada nos estudos de caso e´ dada por:
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ψt = 0, 02(dt − ht)2 (5.1)
onde ψt(.) e´ a func¸a˜o de custo da complementac¸a˜o na˜o hidra´ulica [$], dt e´ a demanda a ser
atendida durante o per´ıodo t [MW ] e ht e´ a gerac¸a˜o de energia hidrele´trica durante o esta´gio
t [MW ]. O coeficiente da func¸a˜o ψt(.), igual a 0, 02, foi obtido atrave´s de um ajuste linear dos
dados da curva de custo marginal termele´trico, obtido pelo Despacho Econoˆmico Termele´trico
(DET), a partir das usinas te´rmicas em operac¸a˜o do SIN.
Os dados de vazo˜es afluentes utilizados nos ajustes de distribuic¸a˜o de probabilidades nas
PDE’s e para o ca´lculo da MLT foram extra´ıdos dos histo´ricos de vazo˜es me´dias mensais do
per´ıodo de 1931 a 2005. As vazo˜es afluentes do histo´rico para as usinas de Serra da Mesa, So-
bradinho e Furnas sa˜o apresentadas nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, respectivamente. A Tabela 5.3
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Figura 5.3: Vazo˜es afluentes naturais do histo´rico de Furnas.
Para visualizar com mais clareza as informac¸o˜es fornecidas pela Tabela 5.3, a Figura 5.4
apresenta as vazo˜es me´dias juntamente com os erros para as treˆs usinas consideradas como
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Tabela 5.3: Estat´ısticas das vazo˜es naturais das usinas.
Usina Serra da Mesa Sobradinho Furnas
Vaza˜o Mı´n. 97,0 570,0 204,0
Vaza˜o Ma´x. 6163,0 15676,0 3757,0
Me´dia 775,5 2668,4 918,5
Desvio 700,5 1984,4 615,7
estudo de caso.
































Figura 5.4: Vazo˜es afluentes me´dias e desvios.
E´ poss´ıvel observar na Figura 5.4 que a curva MLT da usina de Sobradinho esta´ bem acima
das curvas das outras usinas. Ale´m disso, a usina de Sobradinho apresenta maiores desvios com
relac¸a˜o a`s me´dias mensais, quando comparados aos obtidos para as usinas de Serra da Mesa e
Furnas. Essas informac¸o˜es podera˜o auxiliar o entendimento de alguns resultados apresentados
mais adiante.
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5.2 Ajustes das Distribuic¸o˜es de Probabilidade das Vazo˜es
Afluentes
Para cada usina foram feitos os ajustes das vazo˜es afluentes para as func¸o˜es densidade
de probabilidades Normal, Lognormal e Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox. As vazo˜es
afluentes usadas nos ajustes das func¸o˜es de probabilidade foram discretizadas com um nu´mero
fixo de 10 intervalos.
Um teste de verossimilhanc¸a (likelihood ratio test, LRT) foi realizado para comparar as
func¸o˜es de distribuic¸a˜o de probabilidade que melhor se ajustam aos dados de vaza˜o do histo´rico
de cada usina hidrele´trica (Johnson e Wichern, 1992). A estat´ıstica do teste LRT tem dis-
tribuic¸a˜o qui-quadrado assinto´tica e usa grau de liberdade unita´rio (g.l.=1) para determinar se
as diferenc¸as nos valores de verossimilhanc¸a entre os dois modelos sa˜o estatisticamente signifi-
cantes (valores cr´ıticos: χ2 = 3, 8, g.l. = 1).
A primeira hipo´tese testada foi a hipo´tese nulaH0, na qual as aflueˆncias podem ser ajustadas
por uma distribuic¸a˜o Normal (λ = 1). A segunda hipo´tese considerou que as vazo˜es afluentes
podem ser aproximadas por uma distribuic¸a˜o Lognormal (λ = 0). Em ambos os testes, a
hipo´tese alternativa H1 contaria λ 6= 0 (λ 6= 1). A Tabela 5.4 mostra os resultados dos testes
realizados. A hipo´tese nula foi rejeitada em ambos os casos, o que significa que a melhor func¸a˜o
de distribuic¸a˜o e´ a transformac¸a˜o de Box-Cox (λ = λ∗) para todas as usinas hidrele´tricas consi-
deradas. Os paraˆmetros do ajuste de Box-Cox λ∗ para as usinas de Serra da Mesa, Sobradinho e
Furnas foram obtidos usando o me´todo da ma´xima verossimilhanc¸a (Johnson e Wichern, 1992)
e sa˜o apresentados na Tabela 5.4. Eles mostram que as hipo´teses das distribuic¸o˜es Normal e
Lognormal foram rejeitadas com um n´ıvel de significaˆncia de 95%.
Tabela 5.4: Teste de verossimilhanc¸a LRT para as usinas.
Usinas λ∗ H0 : λ = 0 H0 : λ = 1
Serra da Mesa -0,318 17,38 303,47
Sobradinho -0,513 37,44 331,03
Furnas -0,539 41,61 327,78
Como foi mostrado no estudo comparativo dos ajustes das vazo˜es, a func¸a˜o densidade de
probabilidade Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox foi a que melhor se aproximou dos dados
de vazo˜es das usinas utilizadas. A seguir sa˜o mostrados os ajustes das vazo˜es, para os casos
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independente e markoviano, para as usinas de Serra da Mesa, Sobradinho e Furnas, utilizando
a distribuic¸a˜o de probabilidade Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox.
Os ajustes das distribuic¸o˜es das aflueˆncias no meˆs de janeiro para a usina de Serra da Mesa,
considerando a func¸a˜o densidade de probabilidade Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox,
para os casos de vazo˜es independentes e dependentes no tempo, sa˜o apresentados a seguir:
(a) Histograma das aflueˆncias. (b) Ajuste das aflueˆncias considerando a func¸a˜o den-
sidade de probabilidade Normal com transformac¸a˜o
de Box-Cox.
Figura 5.5: Histograma e ajuste de Box-Cox da distribuic¸a˜o das vazo˜es afluentes no caso
independente para a usina de Serra da Mesa no meˆs de janeiro.
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Figura 5.6: Ajuste da distribuic¸a˜o das vazo˜es afluentes, no caso markoviano, para a usina de
Serra da Mesa no meˆs de janeiro.
Os ajustes das distribuic¸o˜es das aflueˆncias no meˆs de janeiro para a usina de Sobradinho,
considerando a func¸a˜o Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox, para os casos de vazo˜es inde-
pendentes e dependentes, sa˜o exibidos a seguir:
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(a) Histograma das aflueˆncias. (b) Ajuste das aflueˆncias considerando a func¸a˜o den-
sidade de probabilidade Normal com transformac¸a˜o
de Box-Cox.
Figura 5.7: Histograma e ajuste da distribuic¸a˜o das vazo˜es afluentes, no caso independente,
para a usina de Sobradinho no meˆs de janeiro.
Figura 5.8: Ajuste da distribuic¸a˜o das vazo˜es afluentes, no caso markoviano, para a usina de
Sobradinho no meˆs de janeiro.
Para a usina de Furnas foi realizada uma ana´lise do impacto das distribuic¸o˜es de probabili-
dade ajustadas a`s vazo˜es afluentes. A seguir sa˜o apresentados os ajustes das vazo˜es utilizando
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os treˆs tipos de func¸a˜o densidade de probabilidade investigados neste trabalho. A ana´lise de
sensibilidade e´ feita a partir da simulac¸a˜o das pol´ıticas operativas obtidas por cada ajuste de
vazo˜es considerado.
Os ajustes das distribuic¸o˜es das aflueˆncias no meˆs de janeiro para a usina de Furnas, con-
siderando a func¸a˜o densidade de probabilidade Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox, para
os casos de vazo˜es independentes e dependentes, sa˜o exibidos a seguir:
(a) Histograma das aflueˆncias. (b) Ajuste das aflueˆncias considerando a func¸a˜o den-
sidade de probabilidade Normal com transformac¸a˜o
de Box-Cox.
Figura 5.9: Histograma e ajuste de Box-Cox a`s vazo˜es afluentes, no caso independente, para a
usina de Furnas no meˆs de janeiro.
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Figura 5.10: Ajuste da distribuic¸a˜o Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox a`s vazo˜es afluentes,
no caso markoviano, para a usina de Furnas no meˆs de janeiro.
Os ajustes das distribuic¸o˜es das aflueˆncias no meˆs de janeiro para a usina de Furnas, con-
siderando a func¸a˜o densidade de probabilidade Normal, para os casos de vazo˜es independentes
e dependentes, sa˜o exibidos a seguir:
(a) Histograma das aflueˆncias. (b) Ajuste das aflueˆncias considerando a func¸a˜o den-
sidade de probabilidade Normal.
Figura 5.11: Histograma e ajuste da distribuic¸a˜o Normal a`s vazo˜es afluentes, no caso indepen-
dente, para a usina de Furnas no meˆs de janeiro.
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Figura 5.12: Ajuste da distribuic¸a˜o Normal a`s vazo˜es afluentes, no caso markoviano, para a
usina de Furnas no meˆs de janeiro.
Os ajustes das distribuic¸o˜es das aflueˆncias no meˆs de janeiro para a usina de Furnas, con-
siderando a func¸a˜o densidade de probabilidade Lognormal, para os casos de vazo˜es indepen-
dentes e dependentes, sa˜o exibidos a seguir:
(a) Histograma das aflueˆncias. (b) Ajuste das aflueˆncias considerando a func¸a˜o den-
sidade de probabilidade Lognormal.
Figura 5.13: Histograma e ajuste da distribuic¸a˜o Lognormal a`s vazo˜es afluentes, no caso
independente, para a usina de Furnas no meˆs de janeiro.
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Figura 5.14: Ajuste da distribuic¸a˜o Lognormal a`s vazo˜es afluentes, no caso markoviano, para a
usina de Furnas no meˆs de janeiro.
5.3 Ca´lculo das Pol´ıticas Operativas por Programac¸a˜o
Dinaˆmica
Uma vez ajustadas as distribuic¸o˜es de probabilidade das vazo˜es afluentes, o passo seguinte e´
a resoluc¸a˜o da equac¸a˜o recursiva das abordagens de PD para a obtenc¸a˜o das pol´ıticas operativas.
Neste estudo foi adotado um horizonte de planejamento T suficientemente grande, com custo
terminal nulo, para se obter uma estrate´gia operativa para o sistema em regime permanente,
uma vez que a comparac¸a˜o de desempenho realiza-se por simulac¸a˜o com o histo´rico completo
(900 meses).
O crite´rio de convergeˆncia adotado nos algoritmos de PD compara as tabelas de deciso˜es
o´timas, meˆs a meˆs, para cada n´ıvel de armazenamento e para cada n´ıvel de aflueˆncia. A equac¸a˜o
recursiva e´ interrompida quando as tabelas de decisa˜o convergem de um ano para o outro com
a precisa˜o estabelecida (tol = 0, 009).
No processo de otimizac¸a˜o o horizonte de planejamento T para a soluc¸a˜o da equac¸a˜o recur-
siva foi igual a 120, com custo terminal nulo, ou seja, αT (xT ) = 0, ∀ xT .
Para os estudos de caso apresentados a seguir, na resoluc¸a˜o do POE utilizando as abordagens
de PD, adotou-se a busca no espac¸o cont´ınuo das turbinagens e a varia´vel de estado considerada
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foi discretizada com 100 intervalos. Os custos futuros foram interpolados com interpolac¸a˜o
spline cu´bica.
As func¸o˜es de cota de montante φ(xt) e de jusante θ(qt) foram calculadas atrave´s de um
polinoˆmio de quarto grau, enquanto a func¸a˜o de perda δ(qt) foi calculada por meio de uma
func¸a˜o polinomial de segundo grau.
5.3.1 Sazonalidade das Vazo˜es
Para mostrar a sazonalidade presente nas vazo˜es afluentes a`s usinas, sa˜o apresentadas a
seguir, para a usina de Furnas, as tabelas de deciso˜es o´timas das pol´ıticas de PD obtidas
considerando a busca das soluc¸o˜es de turbinagens com espac¸os discreto e cont´ınuo, dos meses
de janeiro (meˆs u´mido), abril (meˆs de transic¸a˜o), julho (meˆs seco) e outubro (meˆs de transic¸a˜o).
Comparando as trajeto´rias de decisa˜o obtidas para esses quatro meses num mesmo gra´fico, tanto
pela PDD como pela PDEI, pode-se observar essa sazonalidade ao longo do ano, visualizada
nas Figuras 5.15 e 5.16. Ambas as figuras apresentam as tabelas de decisa˜o das pol´ıticas para os
quatro meses do ano selecionados, considerando as vazo˜es discretas e cont´ınuas em mesma cor.
Pode-se observar que as tabelas de decisa˜o em verde (caso discreto e cont´ınuo), que representam
as deciso˜es considerando vazo˜es afluentes altas (janeiro), turbinam valores bem maiores que os
outros meses do ano selecionados. Por exemplo, as tabelas em vermelho representam as deciso˜es
de turbinagem para o per´ıodo seco (julho). Ja´ os meses de abril e outubro, que sa˜o per´ıodos
intermedia´rios, tendem a turbinar valores entre o meˆs de janeiro e julho.
Para todas as pol´ıticas de PD houve maior turbinagem das vazo˜es durante o meˆs u´mido,
enquanto no per´ıodo seco ocorreram as menores turbinagens. Nos meses de transic¸a˜o, do
per´ıodo u´mido para o seco e vice-versa, observaram-se turbinagens intermedia´rias.
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Figura 5.15: Tabelas de decisa˜o da pol´ıtica de PDD ao longo do ano.

























Figura 5.16: Tabelas de decisa˜o da pol´ıtica de PDEI ao longo do ano.
Comparando tambe´m as pol´ıticas PDED e PDEM, para os quatro meses do ano, tambe´m
observou-se o mesmo comportamento de sazonalidade apresentado nos casos de PDD e PDEI
– Figuras 5.17 a 5.24.
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(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.17: Tabelas de decisa˜o da PDED para a usina de Furnas no meˆs de janeiro.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.18: Tabelas de decisa˜o da PDEM para a usina de Furnas no meˆs de janeiro.
As Figuras 5.17(a) e 5.17(b) apresentam as tabelas de decisa˜o das pol´ıticas PDED, no meˆs
de janeiro, considerando o caso da varredura das vazo˜es com intervalos discreto e cont´ınuo.
Como janeiro e´ um meˆs u´mido, e´ poss´ıvel notar um comportamento particular na regia˜o onde
o n´ıvel do reservato´rio da usina de Furnas atinge ou esta´ pro´ximo da sua capacidade ma´xima
de armazenamento e quando ocorrem altas vazo˜es afluentes. Sendo assim, a vaza˜o turbinada
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atinge o engolimento ma´ximo da usina, fazendo com que haja pouca variac¸a˜o nos gra´ficos das
tabela de decisa˜o para o meˆs de janeiro.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.19: Tabelas de decisa˜o da PDED para a usina de Furnas no meˆs de abril.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.20: Tabelas de decisa˜o da PDEM para a usina de Furnas no meˆs de abril.
O comportamento da usina apresentado nos meses de janeiro e abril, quando foi atingido
o engolimento ma´ximo de turbinagem, pode tambe´m ser visualizado no meˆs de abril (Figuras
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5.19(a) e 5.19(b)), que e´ um meˆs de transic¸a˜o do per´ıodo seco para o u´mido, no qual ocor-
rem vazo˜es afluentes tambe´m expressivas, fazendo com que a usina turbine na sua capacidade
ma´xima.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.21: Tabelas de decisa˜o da PDED para a usina de Furnas no meˆs de julho.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.22: Tabelas de decisa˜o da PDEM para a usina de Furnas no meˆs de julho.
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(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDED com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.23: Tabelas de decisa˜o da PDED para a usina de Furnas no meˆs de outubro.
(a) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
discreta.
(b) Tabela de decisa˜o da pol´ıtica PDEM com vaza˜o
cont´ınua.
Figura 5.24: Tabelas de decisa˜o da PDEM para a usina de Furnas no meˆs de outubro.
Nos meses de julho (Figura 5.23) e outubro (Figura 5.23) e´ mais raro a usina operar no
engolimento ma´ximo devido a`s baixas vazo˜es afluentes do reservato´rio.
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5.4 Simulac¸a˜o das Pol´ıticas Operativas
Para avaliar o desempenho das diferentes pol´ıticas operativas de PD consideradas neste
trabalho, foi utilizado o per´ıodo histo´rico de maio de 1931 a abril de 2005. Foram simuladas as
abordagens de PDD, PDEI, PDEM e PDED. Na PDED-RNF, denominada PDED com previsa˜o
por redes Neuro-Fuzzy (RNF), o decisor na˜o tem conhecimento da vaza˜o que ira´ ocorrer no
esta´gio e portanto utiliza uma previsa˜o do seu valor. Essas previso˜es foram baseadas em uma
fusa˜o de te´cnicas de redes neurais e lo´gica fuzzy (Ballini, 2000).
Atrave´s do mo´dulo HydroMax que esta´ inserido no HydroLab (Cicogna, 1999), a soluc¸a˜o
o´tima absoluta (OA) para cada usina foi obtida e inclu´ıda nas ana´lises por ser um limite superior
de desempenho para as pol´ıticas operativas avaliadas, pois assume o perfeito conhecimento das
vazo˜es afluentes.
Todas as restric¸o˜es operativas apresentadas na formulac¸a˜o do POE foram consideradas
na simulac¸a˜o. Todas as tabelas com os resultados das simulac¸o˜es realizadas para as usinas
hidrele´tricas selecionadas incluem a me´dia e o desvio padra˜o dos valores da gerac¸a˜o hidra´ulica
MW , a me´dia dos custos operacionais, o vertimento me´dio em m3/s e a produtividade me´dia
em (MW/(m3/s)).
5.4.1 Ana´lise Completa para a Usina de Furnas
Um estudo de caso completo foi feito para a usina hidrele´trica de Furnas e sera´ apresentado
adiante. Foi realizada uma avaliac¸a˜o nume´rica do impacto das diferentes distribuic¸o˜es de pro-
babilidades das vazo˜es no desempenho das pol´ıticas de PDE, bem como estimados os impactos
no desempenho das pol´ıticas da discretizac¸a˜o ou na˜o das varia´veis de decisa˜o e da escolha do
tipo de interpolac¸a˜o, linear ou por spline cu´bica. Em seguida, foi tambe´m avaliado o impacto
da eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis durante a simulac¸a˜o e realizou-se uma comparac¸a˜o
das pol´ıticas de PD entre si.
Para as demais usinas somente foi feita a comparac¸a˜o entre os desempenhos das PD entre
si, considerando o ajuste de uma distribuic¸a˜o Normal com transformac¸a˜o de Box-Cox para as
vazo˜es, varia´vel de decisa˜o cont´ınua otimizada atrave´s da busca por raza˜o a´urea, interpolac¸a˜o
por spline cu´bica e eliminac¸a˜o de vertimento turbina´vel.
A tabela de simulac¸a˜o 5.5 e´ adotada como refereˆncia nas comparac¸o˜es das pol´ıticas a serem
realizadas a seguir.
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Tabela 5.5: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Furnas usando ajuste de Box-Cox, vazo˜es
cont´ınuas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 727,8 148,3 7271,1 1,8 0,795
PDD 709,2 198,1 8029,0 29,4 0,795
PDEI 704,6 183,8 8037,7 21,3 0,780
PDED-RNF 707,9 209,2 8158,2 28,5 0,792
PDEM 708,1 192,9 8016,4 29,2 0,793
Conforme esperado, a soluc¸a˜o OA para cada usina considerada forneceu o menor custo me´dio
de operac¸a˜o, com gerac¸a˜o me´dia mais elevada e mais esta´vel, ale´m da maior produtividade e
praticamente nenhum vertimento. Esse extraordina´rio desempenho foi garantido pelo perfeito
conhecimento das vazo˜es, pore´m na˜o constitui uma pol´ıtica operativa real, pois o perfeito
conhecimento das vazo˜es na˜o existe.
Impacto das Distribuic¸o˜es de Probabilidade
Para avaliar o impacto das distribuic¸o˜es de probabilidade nas abordagens de PD, os resul-
tados das pol´ıticas de PD foram simulados utilizando as distribuic¸o˜es Normal e Lognormal. Os
desempenhos foram comparados e sera˜o analisados a seguir.
Tabela 5.6: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Furnas com ajuste Normal, vazo˜es con-
t´ınuas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 727,8 148,3 7271,1 1,8 0,795
PDD 709,2 198,1 8029,0 29,4 0,790
PDEI 704,8 184,8 8039,9 21,0 0,780
PDED-RNF 708,1 200,5 8184,1 23,0 0,787
PDEM 706,3 192,3 8056,0 18,9 0,780
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Tabela 5.7: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Furnas com ajuste Lognormal, vazo˜es
cont´ınuas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 727,8 148,3 7271,1 1,8 0,795
PDD 709,2 198,1 8029,0 29,4 0,790
PDEI 704,4 183,5 8039,8 21,0 0,780
PDED-RNF 707,6 206,4 8156,2 28,7 0,792
PDEM 707,9 192,9 8019,3 28,4 0,792
A partir dos resultados de simulac¸a˜o apresentados nas Tabelas 5.6 e 5.7 pode-se notar que
os desempenhos das pol´ıticas de PD comparadas com elas pro´prias, para o caso do ajuste das
vazo˜es naturais utilizando as func¸o˜es de densidade de probabilidade Normal e Lognormal, foram
bastante semelhantes para a usina de Furnas. Houve algumas diferenc¸as entre algumas das
pol´ıticas, mas no geral pode-se perceber que houve maior ganho considerando o ajuste Normal
com transformac¸a˜o de Box-Cox, o que comprova o teste de hipo´tese mostrado anteriormente.
Impacto do Uso de Varia´vel de Decisa˜o Discreta ou Cont´ınua
Para verificar a sensibilidade da discretizac¸a˜o das varia´veis de decisa˜o num intervalo de
turbinagem mı´nima com engolimento ma´ximo, foi feito um estudo comparando as simulac¸o˜es
das pol´ıticas de PD com ajuste de vazo˜es usando a func¸a˜o densidade de probabilidade Normal
com transformac¸a˜o de Box-Cox. Para o caso das vazo˜es discretas, o ca´lculo das estrate´gias
operativas do POE foi feito com varia´veis de decisa˜o discretizadas em 50 intervalos e foi usada
interpolac¸a˜o linear para os custos de operac¸a˜o. Vale ressaltar que na PD, considerando o espac¸o
de varredura das deciso˜es cont´ınuo, somente a discretizac¸a˜o da varia´vel de estado foi usada e a
interpolac¸a˜o dos custos futuros foi feita por spline cu´bica.
Os resultados das simulac¸o˜es comparando o desempenho das abordagens de PD, con-
siderando as varia´veis de decisa˜o discretas ou cont´ınuas, num intervalo de turbinagem de
[0, qmax], para a usina de Furnas, sa˜o apresentados nas Tabelas 5.8 e 5.5.
Como observado nos resultados das simulac¸o˜es, a comparac¸a˜o das pol´ıticas de PD com
busca nos espac¸os de decisa˜o discreto e cont´ınuo apontou ligeira diferenc¸a entre esses dois
casos. Entretanto, observando as tabelas de decisa˜o no meˆs de janeiro, percebe-se que os
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Tabela 5.8: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Furnas com ajuste Box-Cox, consierando
vazo˜es discretas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 727,8 148,3 7271,1 1,8 0,795
PDD 709,2 197,9 8028,4 29,1 0,794
PDEI 704,5 183,8 8039,2 21,2 0,780
PDED-RNF 707,8 208,9 8158,6 28,4 0,790
PDEM 708,0 192,7 8016,8 29,2 0,793
gra´ficos usando varia´vel de decisa˜o cont´ınua e interpolac¸a˜o por spline cu´bica sa˜o mais suaves
do que os obtidos com discretizac¸a˜o das turbinagens e interpolac¸a˜o linear. A semelhanc¸a nos
resultados gra´ficos pode ser tambe´m justificada pelo uso de um nu´mero de discretizac¸a˜o alto,
tanto para a varia´vel de estado quanto para a varia´vel de decisa˜o.
Impacto da Eliminac¸a˜o dos Vertimentos Turbina´veis
As usinas que trabalham com reservato´rios mais cheios beneficiam-se da eliminac¸a˜o dos
vertimentos turbina´veis, uma vez que a tomada da decisa˜o de turbinagem, dependendo do
n´ıvel de armazenamento no in´ıcio do esta´gio e da vaza˜o afluente, pode acarretar vertimento se
o reservato´rio na˜o tiver capacidade de armazenamento. Uma parcela desse vertimento poderia
estar passando pelas turbinas e com isso aumentando a gerac¸a˜o hidra´ulica. A eliminac¸a˜o do
vertimento turbina´vel e´ uma medida corretiva de bom senso, uma vez que na˜o tem sentido
verter se for poss´ıvel turbinar, ja´ que assim o custo de operac¸a˜o sera´ menor.
Levando em considerac¸a˜o essa possibilidade, outra ana´lise foi realizada com a comparac¸a˜o
dos resultados das simulac¸o˜es das pol´ıticas de PD considerando ou na˜o a opc¸a˜o de eliminac¸a˜o
de vertimento turbina´vel. A Tabela 5.9 apresenta os resultados dessas simulac¸o˜es. Como pode
ser observado, as diferenc¸as de se considerar ou na˜o os vertimentos turbina´veis sa˜o expressivas
tanto na gerac¸a˜o quanto no custo. Assim, nas simulac¸o˜es das demais usinas adotou-se a opc¸a˜o
de eliminac¸a˜o dos vertimentos turbina´veis.
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Tabela 5.9: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Furnas, com ajuste Box-Cox, vazo˜es
cont´ınuas e sem eliminac¸a˜o dos vertimentos.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 727,8 148,3 7271,1 1,8 0,795
PDD 690,9 168,2 8259,8 52,0 0,795
PDEI 691,3 151,6 8150,5 37,9 0,780
PDED-RNF 683,1 174,9 8505,5 59,1 0,791
PDEM 687,1 149,5 8239,3 37,9 0,793
Comparac¸a˜o entre as Pol´ıticas de PD
Nos itens anteriores foi apresentada uma ana´lise de diversos fatores sobre uma u´nica pol´ıtica
de PD. Esta sec¸a˜o apresenta uma comparac¸a˜o dos desempenhos entre diversas pol´ıticas de PD.
Para entender melhor o comportamento das tabelas de decisa˜o o´timas fornecidas pelas abor-
dagens de PD, foram comparadas as turbinagens o´timas para o meˆs de janeiro. As pol´ıticas
PDED e PDEM possuem dimenso˜es diferentes das pol´ıticas PDD e PDEI. Foi realizado um
ca´lculo das tabelas me´dias, ponderadas pelas devidas probabilidades. Para a PDED as pro-
babilidades consideradas no ca´lculo da tabela o´tima me´dia foram as probabilidades fornecidas
pelo ajuste das vazo˜es no meˆs atual, considerando a na˜o existeˆncia de correlac¸a˜o das vazo˜es
no tempo. Ja´ na PDEM, como existe uma correlac¸a˜o entre a vaza˜o do meˆs atual e a do meˆs
anterior, foram utilizadas as probabilidades do meˆs anterior para ponderar as deciso˜es da tabela
do meˆs atual em estudo. Por exemplo, para a estimativa da tabela o´tima do meˆs de janeiro,
dada a ocorreˆncia da vaza˜o do meˆs de dezembro, utilizaram-se as probabilidades independentes
ocorridas no meˆs de dezembro.
As comparac¸o˜es dos desempenhos das pol´ıticas de PD para a usina de Furnas, atrave´s dos
resultados fornecidos pela simulac¸a˜o e considerando as eliminac¸o˜es dos vertimentos turbina´veis,
com relac¸a˜o a`s tabelas de decisa˜o e dos armazenamentos o´timos, podem ser visualizadas na
Figura 5.26.
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Figura 5.25: Tabelas de decisa˜o (m3/s) da usina de Furnas para o meˆs de janeiro.






























Figura 5.26: Trajeto´ria dos volumes armazenados (%v.u.) da usina de Furnas.
A Figura 5.26 mostra em detalhes as trajeto´rias de volume armazenado para a usina de
Furnas considerando as pol´ıticas de PD durante o per´ıodo de seca da de´cada de 1950. Note
que a trajeto´ria da PDD esta´ sempre acima das trajeto´rias das pol´ıticas PDE. Com esse com-
portamento a PDD melhoraria sobretudo a produtividade da usina, mas estaria sujeita a uma
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grande quantidade de vertimento. Ale´m disso, a Tabela 5.5 mostra as produtividades me´dias e
o vertimento me´dio com base nas pol´ıticas de operac¸a˜o. Pode-se verificar que a PDD apresen-
tou a maior produtividade, bem como o maior vertimento. Esse resultado e´ consistente com
as regras de decisa˜o de turbinagem na Figura 5.25, que mostra que a pol´ıtica PDD e´ mais
conservadora do que a PDEI, ou seja, para o mesmo estado de armazenamento a PDD toma a
decisa˜o de turbinar menos do que a pol´ıtica PDEI, para valores de armazenamento inferiores a
80%, comuns para o meˆs de janeiro.
Para a usina de Furnas, considerando o melhor caso, de acordo com os resultados obtidos
na simulac¸a˜o de cada pol´ıtica, apresentados na Tabela 5.5, comparando os resultados de custos
me´dios da PDD com a PDEM, a PDD gera 1, 1 MW (0,15%) a mais, pore´m apresenta um
custo me´dio 0,16% pior. A pol´ıtica operativa que apresentou maior gerac¸a˜o me´dia (709,2
MW), foi a PDD. Como o maior vertimento foi obtido pela PDD, a pol´ıtica foi beneficiada pelo
aproveitamento da vaza˜o que poderia ser armazenada ou vertida. O pior desempenho, ou seja,
a pol´ıtica que apresentou o maior custo me´dio foi a PDED usando previsa˜o RNF, com custo
igual a $ 8158,2.
Comparando as abordagens de PDEI e PDEM, a diferenc¸a entre os custos me´dios obtidos
por essas pol´ıticas foi de 0,26%. Isso significa que a correlac¸a˜o entre as vazo˜es em base mensal
na˜o traz benef´ıcio significativo para as pol´ıticas de PDE. Uma explicac¸a˜o e´ que as correlac¸o˜es
na˜o sa˜o ta˜o expressivas quanto era suposto. Uma outra explicac¸a˜o, mais importante, e´ que
as deciso˜es o´timas de cada meˆs na˜o sa˜o fortemente dependentes da vaza˜o do pro´prio meˆs,
cuja variaˆncia da distribuic¸a˜o condicionada a` vaza˜o do meˆs anterior e´ menor por explorar a
correlac¸a˜o. Na verdade, a decisa˜o o´tima de cada esta´gio depende das vazo˜es de va´rios passos a`
frente, pelo menos ate´ o final da pro´xima estac¸a˜o chuvosa, e pouco adianta reduzir a incerteza
sobre a vaza˜o do meˆs corrente. Ja´ comparando as duas pol´ıticas de PD estoca´sticas com vazo˜es
independentes, PDEI e PDED com previsa˜o RNF, a diferenc¸a foi de 1,5% a favor da PDEI. A
diferenc¸a no desempenho entre a melhor e a pior pol´ıticas foi de aproximadamente 1,7%.
5.4.2 Resultados para as Demais Usinas
Os resultados das simulac¸o˜es das tabelas de decisa˜o para as usinas de Serra da Mesa e
Sobradinho, adotando o caso padra˜o com a melhor combinac¸a˜o de melhorias investigadas, sa˜o
apresentados a seguir.
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Tabela 5.10: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Serra da Mesa com ajuste Box-Cox,
vazo˜es cont´ınuas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW ) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 840,3 132,7 4135,7 0,0 1,085
PDD 815,7 177,9 4839,4 46,8 1,108
PDEI 818,1 165,3 4712,4 34,8 1,087
PDED-RNF 817,5 165,0 4724,3 39,5 1,095
PDEM 816,0 161,2 4726,5 33,4 1,082
De acordo com os resultados obtidos na simulac¸a˜o de cada pol´ıtica para a usina de Serra da
Mesa, o menor custo me´dio ($ 4712, 4) esta´ associado a` pol´ıtica PDEI. A maior gerac¸a˜o me´dia,
que foi igual a 818, 1 MW , tambe´m foi obtida pela pol´ıtica PDEI. A pol´ıtica que apresentou o
pior desempenho, apresentando o maior custo me´dio, foi a PDD, com custo igual a $ 4839, 4.
A diferenc¸a entre as abordagens estoca´sticas de PD independente e markoviana foi de 0,29%.
Ja´ analisando as pol´ıticas de PDEI e PDED com previsa˜o RNF, houve um ganho no custo
me´dio de 0,25% da PDEI. Comparando a abordagem de PD determin´ıstica contra a estoca´stica
markoviana, a diferenc¸a foi de 2,3%. Com isso, pode-se concluir que o fato de a pol´ıtica PDEM
explorar as correlac¸o˜es mensais entre os meses do ano na˜o garante o melhor desempenho. A
diferenc¸a dos desempenhos da melhor e da pior pol´ıticas foi aproximadamente 2, 7%.
As comparac¸o˜es dos resultados obtidos pela simulac¸a˜o das pol´ıticas de PD para a usina de
Serra da Mesa, com relac¸a˜o a`s tabelas de decisa˜o e dos armazenamentos o´timos, podem ser
visualizadas nas Figuras 5.27 e 5.28.
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Figura 5.27: Tabelas de decisa˜o (m3/s) da usina de Serra da Mesa para o meˆs de janeiro.




























Figura 5.28: Trajeto´ria dos volumes armazenados (%v.u.) da usina de Serra da Mesa.
Observando os resultados obtidos na simulac¸a˜o de cada pol´ıtica para a usina de Sobradinho,
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Tabela 5.11: Resultados da simulac¸a˜o para a usina de Sobradinho com ajuste Box-Cox, vazo˜es
cont´ınuas e com eliminac¸a˜o de vertimentos turbina´veis.
Pol´ıtica Gerac¸a˜o (MW ) Custo ($) Vertimento Produtividade
Me´dia Desvio Me´dia (m3/s) (MW/(m3/s))
OA 626,5 143,1 3989,3 67,3 0,244
PDD 602,1 187,0 4695,0 161,5 0,248
PDEI 598,2 184,9 4747,2 162,7 0,238
PDED-RNF 607,9 179,6 4540,1 176,2 0,244
PDEM 612,9 194,8 4561,9 205,6 0,250
percebe-se que o menor custo me´dio ($4540, 1) esta´ associado a` pol´ıtica PDED usando previsa˜o
com RNF. A pol´ıtica PDEM apresentou maior gerac¸a˜o me´dia igual a 612, 9MW e maior desvio
associado. O pior desempenho, ou seja, a pol´ıtica que apresentou o maior custo me´dio, foi a
PDEI, com custo igual a $ 4747, 2.
A usina de Sobradinho apresentou diferenc¸as mais signicativas na comparac¸a˜o dos custos
me´dios de gerac¸a˜o. A diferenc¸a entre a PDEI e a PDEM foi de 4%. Ja´ comparando as pol´ıticas
PDEI e PDED usando previsa˜o RNF, a PDED apresentou um ganho de 4,5% com relac¸a˜o a`
PDEI. E na comparac¸a˜o da PDD contra a PDEM a diferenc¸a de custo foi de 2,9% a favor da
PDEM. A diferenc¸a dos desempenhos da melhor e da pior pol´ıticas foi de aproximadamente
4%. Essa diferenc¸a pode ser justificada pelo comportamento do histo´rico de vazo˜es naturais de
Sobradinho, que apresenta grandes desvios com relac¸a˜o a`s vazo˜es me´dias das outras usinas.
Os resultados obtidos pela simulac¸a˜o das pol´ıticas de PD para a usina de Sobradinho, com
relac¸a˜o a`s tabelas de decisa˜o e dos armazenamentos o´timos, podem ser conferidos nas Figuras
5.29 e 5.30.
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Figura 5.29: Tabelas de decisa˜o (m3/s) da usina de Sobradinho para o meˆs de janeiro.





























Figura 5.30: Trajeto´ria dos volumes armazenados (%v.u.) da usina de Sobradinho.
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5.4.3 Comenta´rios Finais
A partir dos resultados obtidos por simulac¸a˜o e´ poss´ıvel afirmar que as diversas pol´ıticas
de programac¸a˜o dinaˆmica apresentaram resultados semelhantes. Ale´m disso, as diferenc¸as dos
custos me´dios de operac¸a˜o entre a melhor e a pior pol´ıticas foram aproximadamente, 2,7%,
4,0%, e 1,7% para as usinas de Serra da Mesa, Sobradinho e Furnas, respectivamente.
Outra conclusa˜o e´ que o melhor desempenho nem sempre correspondeu ao modelo mais
sofisticado das vazo˜es afluentes. Por exemplo, o melhor resultado para a usina de Serra da
Mesa foi obtido pela PDEI e na˜o pelo modelo que considera a correlac¸a˜o das vazo˜es no tempo,
PDEM.
O melhor desempenho em termos de custo de gerac¸a˜o me´dio na˜o necessariamente corres-
ponde ao melhor desempenho em termos de gerac¸a˜o me´dia hidra´ulica. Por exemplo, no caso da
usina de Furnas, a PDD apresentou a maior me´dia de gerac¸a˜o hidra´ulica, embora o seu custo
de operac¸a˜o na˜o tenha sido um dos melhores. Isso pode ser explicado pelo fato do custo de ope-
rac¸a˜o decrescer monotonicamente (como o custo de gerac¸a˜o te´rmica e´ uma func¸a˜o quadra´tica,
quanto maior for o desvio na gerac¸a˜o hidra´ulica, maior sera´ o desvio padra˜o obtido pela gerac¸a˜o
te´rmica, o que afeta o custo). Portanto, o desempenho das pol´ıticas operacionais e´ influenciado
na˜o somente pelas gerac¸o˜es me´dias, mas tambe´m pelos seus desvios padro˜es. Isso ocorreu no
caso da usina de Furnas, onde a PDD atingiu a melhor gerac¸a˜o me´dia, mas teve o pior custo




Esta tese apresentou um estudo das diversas alternativas de utilizac¸a˜o de diferentes te´cnicas
de PD aplicadas a sistemas com uma u´nica usina hidrele´trica. Em particular, sa˜o consideradas
diferentes modelagens para as vazo˜es afluentes futuras. Ale´m disso, os resultados decorrentes
dos detalhes de implementac¸a˜o propostos ao algoritmo de programac¸a˜o dinaˆmica tambe´m foram
explorados. Foram comparados os casos determin´ıstico, estoca´stico independente e estoca´stico
dependente no que se refere a` representac¸a˜o da incerteza das vazo˜es afluentes, no aˆmbito da
PDE convencional.
Este trabalho apresentou um estudo sobre a influeˆncia das modelagens das vazo˜es aflu-
entes na perfomance da PD aplicada ao POE de me´dio prazo. Com o objetivo de focar na
aleatoriedade das vazo˜es e suas modelagens, foram considerados somente sistemas compostos
por apenas uma usina hidrele´trica, e portanto a programac¸a˜o dinaˆmica na˜o foi limitada pela
chamada “maldic¸a˜o da dimensionalidade”.
Quatro abordagens de PD foram investigadas. A primeira e mais simples foi a programac¸a˜o
dinaˆmica determin´ıstica, onde as varia´veis de decisa˜o sa˜o calculadas assumindo as vazo˜es futuras
com base nos valores me´dios do histo´rico de vazo˜es. Em seguida, as programac¸o˜es dinaˆmicas
estoca´sticas foram tambe´m consideradas: uma versa˜o independente que considera correlac¸a˜o
nula entre as vazo˜es dos meses consecutivos e uma abordagem dependente que assume uma cor-
relac¸a˜o de ordem unita´ria entre as vazo˜es afluentes. Foi tambe´m implementada a programac¸a˜o
dinaˆmica estoca´stica dual, baseada na formulac¸a˜o do tipo “acaso-decisa˜o”.
Primeiramente foi feito um estudo da melhor func¸a˜o densidade de probabilidade a ser ajus-
tada aos dados de vazo˜es do histo´rico de 1931 a 2005. A melhor transformac¸a˜o de Box-cox
dos dados foi obtida atrave´s do me´todo da ma´xima verossimilhanc¸a e um teste de hipo´tese foi
realizado para concluir que a melhor distribuic¸a˜o e´ significativamente diferente das distribuic¸o˜es
74
Normal ou Lognormal, as mais utilizadas nos estudos hidrolo´gicos. Os testes de otimizac¸a˜o das
pol´ıticas PD foram realizados considerando a melhor func¸a˜o densidade de probabilidade.
Resultados nume´ricos foram obtidos atrave´s de simulac¸a˜o usando os dados do histo´rico de
vazo˜es. Treˆs usinas hidrele´tricas localizadas em diferentes bacias no Brasil, com diferentes
caracter´ısticas, foram consideradas.
Pode-se concluir tambe´m que existe uma relac¸a˜o dos resultados das pol´ıticas de PD de
acordo com a localizac¸a˜o das usinas hidrele´tricas, pois houve um comportamento diferente
para cada usina com relac¸a˜o ao melhor algoritmo de PD.
Outra importante conclusa˜o e´ que, surpreendentemente, a programac¸a˜o dinaˆmica deter-
min´ıstica, que assume uma modelagem de vazo˜es mais simplificada, obteve um desempenho
equivalente aos modelos de vazo˜es estoca´sticos. A PDD apresentou surpreendentemente um
desempenho bom, somente 2,7%, 3,4% e 0,15% pior que a melhor pol´ıtica PDE para as usinas
hidrele´tricas de Serra da Mesa, Sobradinho e Furnas, respectivamente. No caso da usina de So-
bradinho, a PDD apresentou um melhor desempenho do que a pol´ıtica PDEI. Esses resultados
indicam que modelos determin´ısticos podem ter um desempenho ta˜o bom quanto os modelos
estoca´sticos na resoluc¸a˜o do POE, sugerindo que o processo de escolha de deciso˜es que conside-
ra somente o cena´rio de vazo˜es dado pelas suas me´dias mensais pode ser ta˜o eficiente quando
aqueles que consideram diferentes cena´rios de vazo˜es afluentes.
Uma importante consequeˆncia dos resultados apresentados e´ que, para cada sistema com-
posto por uma usina hidrele´trica, na˜o houve diferenc¸as expressivas com relac¸a˜o aos desempenhos
dos modelos estoca´sticos contra os determin´ısticos. Como consequeˆncia, para sistemas compos-
tos por mu´ltiplos reservato´rios, onde a PDE na˜o pode ser aplicada sem algum tipo de manipu-
lac¸a˜o para uma representac¸a˜o agregada do sistema, a pol´ıtica PDD seria mais recomenda´vel,
pois pode ser empregada sem nenhuma simplicac¸a˜o do modelo. Ale´m disso, a PDD, que cor-
responde a uma pol´ıtica de controle de malha fechada, pode tambe´m ser considerada como
uma pol´ıtica de malha aberta onde as deciso˜es em cada esta´gio sa˜o obtidas atrave´s de uma
otimizac¸a˜o determin´ıstica alimentada pelas vazo˜es me´dias (Martinez et al., 2002). Tambe´m,
segundo (Zambelli, 2009), os aspectos estoca´sticos do problema podem ser considerados de
forma impl´ıcita pela utilizac¸a˜o de modelos de previsa˜o e fazendo uso de modelos de otimizac¸a˜o
determin´ısticos para usinas individualizadas, o que possibilita uma representac¸a˜o mais precisa
do sistema hidrote´rmico.
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Apeˆndice: Modelo de Previsa˜o com
Rede Neuro-Fuzzy
Este apeˆndice apresenta um resumo de como e´ realizada a previsa˜o de vazo˜es usando redes
neurais com lo´gica fuzzy. Essas vazo˜es previstas sa˜o utilizadas no mo´dulo de simulac¸a˜o das
pol´ıticas operativas de PD.
A metodologia desenvolvida em (Ballini, 2000) para previsa˜o de vazo˜es, e´ baseada nos
modelos de redes neurais e sistemas fuzzy. A utilizac¸a˜o de redes neurais para previsa˜o de se´ries
temporais vem sendo proposta por diversos autores, mostrando a viabilidade de utilizar estes
modelos.
Entretanto, a capacidade de mapeamentos complexos das redes neurais cresce com o nu´mero
de camadas e neuroˆnios, acarretando maior tempo de processamento, bem como considera´vel
soma de dados. Na pra´tica, entretanto, muitas vezes os paraˆmetros devem ser ajustados rapi-
damente e somente uma pequena quantidade de dados esta´ dispon´ıvel.
A estrutura do sistema neural baseado em regras nebulosas, tambe´m conhecido como rede
Neuro-Fuzzy (RNF), foi desenvolvida com base em duas caracter´ısticas essenciais: o mapea-
mento das regras fuzzy na estrutura e´ direto e o processamento neural deve equivaler totalmente
a um mecanismo de infereˆncia fuzzy. Essas propriedades sa˜o condic¸o˜es necessa´rias para garantir
que o sistema proposto tenha uma natureza dual, ou seja, o sistema pode ser visto ora como
um sistema baseado em regras fuzzy, ora como uma rede Neuro-Fuzzy .
A rede RNF utilizada neste trabalho foi desenvolvida por (Ballini, 2000) e utiliza um pro-
cesso adaptativo no treinamento das redes. Dessa forma, os paraˆmetros essenciais para a
modelagem do sistema nebuloso, tais como as regras nebulosas e as func¸o˜es de pertineˆncia, sa˜o
ajustados atrave´s de um me´todo de aprendizado construtivo que adiciona neuroˆnios a` estrutura
da rede a` medida que um novo conhecimento se faz necessa´rio.
A estrutura da rede pode ser vista no esquema da Figura 6.1, que apresenta uma arquitetura




















































Figura 6.1: Esquema da rede Neuro-Fuzzy.
A rede RNF codifica na sua estrutura neural uma base de regras na forma de sentenc¸as do
tipo “Se um conjunto de condic¸o˜es e´ satisfeito, enta˜o um conjunto de consequentes e´ inferido”,
conforme a definic¸a˜o que encontra-se em (6.2).
Figura 6.2: Base de regras da rede Neuro-Fuzzy.
onde: xj , j = 1, . . . ,M e´ uma varia´vel nebulosa e M o nu´mero de entradas; e Aj e A
i
j sa˜o
conjuntos nebulosos representados por func¸o˜es de pertineˆncia sendo N o nu´mero de regras
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nebulosas; y e´ uma varia´vel real e wi e´ uma constante, ambas definidas no espac¸o de sa´ıda.
Os valores de wi(x) = wi representam os pesos sina´pticos correspondentes aos consequentes
das regras nebulosas. A primeira camada da rede processa as varia´veis de entrada conforme a
seguinte regra: ajk = {1, se xj ∈ (xjk1 , xjkF ) ou ajk = 0, caso contra´rio.
Assim, o valor nume´rico da sa´ıda y e´ determinado por uma sequeˆncia de treˆs esta´gios de
processamento, como segue:
• Comparac¸a˜o: Realizada na segunda camada. Para cada regra i = 1, ..., N e para cada
antecedente j = 1, ...,M , calcula-se a medida de possibilidade P ij entre os conjuntos fuzzy
Aj e A
i
j, da seguinte forma:
P ij (x) = Sk{TAj(x), Aij(x)} (6.1)
onde S e T sa˜o operadores lo´gicos, correspondentes a uma s-norma e uma t-norma,
respectivamente, e x = (x1, . . . , xj , . . . , xM) e´ o vetor de entrada.
• Agregac¸a˜o dos Antecedentes: Realizada na terceira camada. Para cada regra i =
1,..., N agregam-se os valores de cada um dos antecedentes, atrave´s de uma t-norma. O
resultado desta agregac¸a˜o e´ chamado de n´ıvel de ativac¸a˜o Hi, definido por:
H i(x) = Tj{P ij (x)} (6.2)
onde a notac¸a˜o Tj(., .) e´ a aplicac¸a˜o da norma T para todo j = 1, ...,M relativo ao vetor
de entrada x.
• Agregac¸a˜o das Regras: Realizada na quarta e quinta camada. A sa´ıda y do sistema
de infereˆncia codificada na u´ltima camada da rede e´ realizada atrave´s de uma me´dia









A estrate´gia de aprendizagem consiste na fase de ajuste dos paraˆmetros e determinac¸a˜o
do nu´mero de regras nebulosas na estrutura da RNF, podendo ser dividida em duas fases.
A primeira fase corresponde a` aprendizagem na˜o supervisionada, ou seja, a aprendizagem se
processa sem que as sa´ıdas sejam fornecidas, envolvendo somente uma parte da arquitetura,
mais especificamente a segunda camada. Nesta fase, a rede aprende as func¸o˜es de pertineˆncia
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dos antecedentes das regras fuzzy enquanto ajusta os pesos sina´pticos associados a esta ca-
mada. O me´todo utilizado durante esta etapa e´ do tipo competitivo, baseado nas redes do tipo
Kohonen. A segunda fase adota um me´todo supervisionado, baseado no me´todo do gradiente
para aprendizagem dos consequeˆntes das regras, e envolve apenas o ajuste dos pesos da quarta
camada.
O algoritmo de aprendizagem capacita a RNF a adquirir novos conhecimentos codificando
novas regras nebulosas em sua estrutura, alterando a arquitetura da rede. Portanto, o nu´mero
de regras nebulosas codificadas pela rede, correspondente ao nu´mero de grupos de neuroˆnios
na segunda camada, na˜o e´ constante, ou seja, N = N(t).
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